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Odpowiedzi na pytania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: 
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku „C” PRz.

Pyt.1 Czy z łazienek wskazanych w zakresie opracowania istnieje prawidłowa droga ewakuacyjna spełniająca wymagania rozporządzenia, czy też należy takie rozwiązania zaprojektować w zakresie  obudowy p.poż dróg ewakuacyjnych, oddymiani itp?

Odp.: Z łazienek wskazanych w zakresie opracowania istnieje właściwa droga ewakuacyjna spełniająca wymagania przepisów przeciwpożarowych w tym  szczególnie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakresem opracowania projektowego nie trzeba więc obejmować tych zagadnień. a głównie obudowy klatek schodowych czy wykonania systemu oddymiania.
Pyt. 2 Czy wszystkie wymagania bezpieczeństwa pożarowego spełnione są w budynku, czy też należy objąć ten zakres projektem i dostosować obiekt (strefę pożarową)  do aktualnych przepisów pożarowych, w celu uzgodnienia projektowanej przebudowy   z Rzeczoznawcą p.poż i zapewnienia bezpieczeństwa P.poż użytkownikom?

Odp.: W bud. C spełnione są wszystkie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opracowaniem projektowym nie trzeba więc obejmować dostosowania tego budynku do obecnie obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Pyt. 3 Planowana jest  przebudowa  wentylacji i centralnego ogrzewania.  Czy   charakterystyka energetyczna budynku odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, czy należy doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami w ramach opracowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia?

Odp.: W zakresie opracowania jest przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w obrębie przebudowywanych pomieszczeń.
Pyt. 4 Czy spełnione są inne wymagania podstawowe, o których mowa w art. 5.1 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zmianami),  a których objęcie pełnym zakresem przedmiotu zamówienia wynika z wskazanych na wstępie wymagań prawnych dla „przebudowy”.

Odp.:  Zamawiający  oczekuje spełnienia  wymagań art. 5.1 USTAWY pkt 4)”niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starszej”.

Pyt. 5 Czy Zamawiający posiada aktualną  inwentaryzację budynku  w wersji plików komputerowych umożliwiającej opracowanie projektu i czy zostanie udostępniona wybranemu wykonawczy, czy też inwentaryzację należy  uwzględnić w wycenie oferty?

Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynku w wersji elektronicznej. Inwentaryzację pomieszczeń należy  uwzględnić w wycenie.

Pyt. 6 Czy w łazienkach istnieją prawidłowe i drożne przewody wentylacyjne wystarczające  dla planowanej przebudowy. Czy przekazany będzie protokół kontroli kominiarskiej  wraz z oznaczeniem przewodów wentylacyjnych, ich długością, przekrojem, drożnością i miejscem podłączenia?

Odp.: Zamawiający w załączniku przekazuje protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

Pyt. 7 Czy w łazienkach planowane są nowe suszarki elektryczne i czy jest rezerwa zasilania na te urządzenia? Proszę o doprecyzowanie zakresu przebudowy instalacji elektrycznej.

Odp.: Zamawiający nie planuje montażu nowych suszarek elektrycznych.

Załączniki

1) Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 06.08.2019. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający
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