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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
1. Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych 
z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku „C” Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
al. Niepodległości 213, obejmujących: prace projektowe, roboty budowlane, instalacyjne 
i wyposażeniowe  realizowane  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o:

a)
Program Funkcjonalno–Użytkowy (zwany dalej PF-U) pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia magazynowego  nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, który stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy, 

b)
Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ), stanowiący 
Załącznik nr 2 do wzoru umowy,

a ponadto przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i serwisu urządzeń i instalacji, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producentów tych urządzeń, w okresie udzielonej gwarancji. –
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 
a) Etap I – wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego zawierającego wytyczne 
do planu BIOZ, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który będzie podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,  

b) Etap II –  wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego, uwzględniającego wyposażenie magazynowe materiałów bibliotecznych, uzgodnionego z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń. 

c) Etap III – kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych
i wyposażeniowych obejmujących następujący zakres: 

1) Demontaż istniejącego wyposażenia i elementów budowlanych, które nie będą wykorzystywane w nowej aranżacji,

2) Wywiezienie materiałów rozbiórkowych przez Wykonawcę i dostarczenie „Dokumentów potwierdzających utylizację”,

3) Przebudowa istniejących instalacji nie podlegających demontażowi,
a kolidujących z nową aranżacją,

4) Naprawa istniejących tras kablowych i prawidłowe ułożenie/przebudowa istniejącego okablowania nie podlegającego demontażowi,

5) Montaż platformy do obsługi pomieszczenia magazynowego zgodnie 
z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym w tym:

· wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego,

· przygotowanie urządzenia do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego,

· udział w odbiorze i uzyskanie wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanej platformy dla obsługi pomieszczenia magazynowego.  

6) Wyposażenie pomieszczenia w urządzenia i regały zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
7) Inne prace wymienione w PF-U,
a nadto:

1)  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót,

2)  sporządzenie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą 
ppoż., wraz ze stosownymi protokołami z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach.
3. Z uwagi na fakt, że budynek „C” Biblioteki Narodowej jest obiektem czynnym, podlegającym planowi obowiązkowej ochrony zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie osób i mienia oraz, że prace będą prowadzone na obiekcie funkcjonującym w obszarze 
z ograniczonym dostępem   dla uprawnionych do tego pracowników, Wykonawca zobligowany jest do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu prac zarówno 
od strony jakościowej jak i BHP.
4. Wykonywanie robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych w obrębie udostępnionych Wykonawcy części budynku „C” przy założeniu, że mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 700 – 2100, natomiast wykonywanie prac w niedzielę 
i dni wolne od pracy Wykonawca uzgodni indywidualnie z Zamawiającym.
4. Na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia pomieszczeń pracowniczych przed zapyleniem, zalaniem, zabrudzeniem 
i uszkodzeniem poprzez szczelne oddzielenie miejsca wykonywanych robót folią i płytami OSB. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do szczelnego zabezpieczenia folią regałów 
ze zbiorami znajdujących się w ewentualnym sąsiedztwie prowadzonych prac. Koszty zabezpieczenia Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty. W przypadku zapylenia 
lub innego uszkodzenia zbiorów na skutek ich niewłaściwego zabezpieczenia 
lub niewłaściwego zabezpieczenia miejsc wykonywanych robót Wykonawca poniesie koszty specjalistycznego czyszczenia zbiorów.
5. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt organizacji robót 
z uwzględnieniem konieczności wykonywania robót w czynnych obiektach oraz przekaże 
go Zamawiającemu nie później niż w terminie wprowadzenia na obiekt. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i zawrzeć w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w czynnym obiekcie, 
dla umożliwienia jego funkcjonowania roboty budowlane, instalacje i wyposażeniowe będą wykonywane ściśle z harmonogramem, sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym 
z Zamawiającym.  

5. Prowadzenie robót instalacyjnych elektrycznych przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 
do 1 kV Gr. 1.

6. Wszystkie zastosowane wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt  muszą posiadać znak zgodności CE. Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujących akredytowanych przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji np. Instytut Techniki Budowlanej i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. 
7. Wykonawca udzieli ustawowej rękojmi oraz 24-miesięcznej gwarancji 
na dokumentację projektową oraz ustawowej rękojmi i minimum 36-miesięcznej gwarancji na: wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt (niezależnie od standardowych gwarancji producentów), które nie wymagają oraz takie, które wymagają zasilania energią elektryczną lub są połączone w dowolny sposób z siecią elektryczną lub teletechniczną, w szczególności:

a) czujki pożarowe oraz elementy liniowe systemu sygnalizacji pożarowej,

b) zasilacze, sterowniki oraz centrale sterownicze,

c) rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem,

d) systemy gaśnicze (stałe urządzenie gaśnicze /SUG/),   

e) drzwi wejściowe i przegrody wraz z kontrolą dostępu,
f) regały magazynowe przesuwne (jezdne) oraz regały stacjonarne,

g) drabinę ruchomą z koszem,
h) platformę do obsługi pomieszczenia magazynowego,

i) kamery cyfrowe IP,

j) czujki oraz centrale systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Gwarancja obowiązuje odpowiednio od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu III będącego końcowym odbiorem przedmiotu umowy bez wad. Bieg terminu do wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad. Uprawnienia Zamawiającego 
z tytułu rękojmi i odpowiednio z tytułu gwarancji podlegają każdorazowo zawieszeniu 
na okres usuwania wad.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i bez dodatkowego wynagrodzenia wykonywać następujące czynności serwisu gwarancyjnego:
a) Przeglądy gwarancyjne i okresowe (techniczne) wynikające z wymogów producenta urządzeń  lub warunków eksploatacyjnych,
b) konserwację urządzeń i osprzętu wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych,
c) naprawy i usuwanie awarii w przedmiocie umowy. 
Serwis gwarancyjny obejmuje wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji.

9. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych obowiązują zapisy określone 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pkt. 2.3.3 tj.: Wykonawcy przysługuje prawo 
do zastosowania wyrobów, materiałów, urządzeń i osprzętu, nie obniżających standardu 
i nie zmieniających opisanych w PF-U rozwiązań technicznych. Wykonawca proponujący wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt inne jak te ujęte w PF-U jest odpowiedzialny 
za wykazanie, że zastosowane wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt spełniają zasadę równoważności we wszystkich wymienionych aspektach oraz uzyskanie zgody Zamawiającego.
10. Informacja na temat istniejących instalacji, znajdujących się w budynku objętym przedmiotem zamówienia.

10a)
istniejące systemy SSWiN, KD, CCTV: to odpowiednio: Galaxy; ARX Assa Abloy, Novus IP, ARX 9016 II oraz DAC 430 II.

10b)
system wizualizacji jest realizowany przez oprogramowanie Veno

10c)
Zamawiający informuje, że w zakres zadania wchodzi dopasowanie istniejącej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do nowego układu regałów, przy czym ewentualne zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków klimatycznych stanu obecnego.

11. Wykonawca musi uwzględnić, że istniejące systemy w budynku „C”: sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu,  system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej oraz wentylacja mechaniczna są na gwarancji w okresie 3 lat – tj.: do dnia 15.05.2018 r. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z wykonawcą robót polegających na modernizacji układów klimatyzacji i wentylacji wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych  w budynku „C” - przedsiębiorstwem 
Mar-Bud Budownictwo Sp. z o. o., ul. Pawła Włodkowica 2c, 03-262 Warszawa oraz podwykonawcą przedsiębiorcą:  Roman Barej TECHNOINSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych i Budowlanych, ul. Niecała 24, 05-820 Piastów.
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