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Umowa nr GEKON2/O2/266926/3/2015

            Realizowana w ramach  programu GEKON  - GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
         Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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Generator Koncepcil Ekologic:







                                                                                                Kraków, 2016-12-22
KC-zp.272-549/16


WYKONAWCY,

którzy odebrali SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na usługa ekspercka w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej określenia niezawodności modułów termoelektrycznych w warunkach pracy w podwyższonej temperaturze ze względu na zastosowane spoinowanie - KC-zp.272-549/16 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na usługa ekspercka w zakresie wykonania ekspertyzy dotyczącej określenia niezawodności modułów termoelektrycznych w warunkach pracy w podwyższonej temperaturze ze względu na zastosowane spoinowanie - KC-zp.272-549/16, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W pkt III.1 SIWZ – Zakres ekspertyzy pkt 2:
jest:

„b. Celem testu jest określenie wpływu wygrzewania modułów w temperaturze powyżej temperatury dopuszczalnej pracy ciągłej określonej przez producenta.”

powinno być:

„b. Wykonanie testu polegającego na utrzymaniu ciepłej okładziny modułu powyżej temperatury dopuszczalnej pracy ciągłej określonej przez producenta przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury strony chłodnej w przedziale 70-90 st. C, ale stałej dla danej serii pomiarowej. Moduły należy obciążyć elektrycznie zapewniając dopasowanie impedancyjne obciążenia. Montaż modułów z zachowaniem zaleceń producenta.”

jest:

„d. Wykonanie pomiaru referencyjnego przed rozpoczęciem testu oraz wykonywanie badań w trakcie wygrzewania co 12h. Ocena stanu modułów odbywać się musi wielokrotnie w trakcie testu przy stałej ostrości narażenia i dodatkowo po każdej zmianie warunków narażenia przy obciążeniu skokowym (jeśli będzie konieczne jego zastosowanie, ze względu na czas wykonania testów).”
powinno być:

„d. Wykonanie pomiaru referencyjnego przed rozpoczęciem testu oraz wykonywanie badań w trakcie wygrzewania co 12h testu prowadzonego ciągle lub raz dziennie dla testu przerywanego. Ocena stanu modułów w trakcie testu musi odbywać się w stałych odcinkach czasu przy stałej ostrości narażenia i dodatkowo po każdej zmianie warunków narażenia przy obciążeniu skokowym (jeśli będzie konieczne jego zastosowanie, ze względu na zmianę współczynnika przyspieszenia testu).”

jest:

„e. Ocenie podlegają parametry elektryczne modułów tj. Liczba charakterystyczna ZT oraz rezystancja ACR modułu. Ocena tych parametrów może odbywać się urządzeniem Z-Meter DX4090 (dostarczanym przez Zamawiającego na czas przeprowadzenia testów) lub za pomocą własnej aparatury Wykonawcy.”
powinno być:

„e. Ocenie podlegają parametry elektryczne modułów tj. Liczba charakterystyczna ZT oraz rezystancja ACR modułu. Ocena tych parametrów może odbywać się urządzeniem Z-Meter DX4090 (udostępnianym przez Zamawiającego na czas przeprowadzenia testów) lub za pomocą własnej aparatury Wykonawcy.”
jest:
„h. Pomiar powinien się odbywać w komorze w warunkach temperatury testowej lub poza nią w znanych warunkach (istotny jest pomiar średniej temperatury modułu podczas pomiaru np. za pomocą kamery termowizyjnej lub pomiaru kontaktowego).”
powinno być:

„h. Pomiar przeprowadzony musi być na modułach nieobciążonych elektrycznie, w znanych warunkach temperaturowych (istotny jest pomiar średniej temperatury modułu podczas pomiaru np. za pomocą kamery termowizyjnej lub pomiaru kontaktowego), którą każdorazowo należy umieścić na arkuszu pomiarowym.”
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                          
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