Załącznik nr 7do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Definicje
1. Czas reakcji - okres od momentu powiadomienia za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt 1.10, Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu, w którym Wykonawca musi podjąć działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyny awarii lub usterki.
1. Czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy – okres od momentu powiadomienia do momentu, w którym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kosztorys /ofertę naprawy.
1. Czas naprawy - okres od momentu akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu /oferty naprawy, do czasu, w którym Wykonawca usunie awarię lub usterkę.
1. Konserwacja/Przegląd - zakres koniecznych czynności do wykonania określonych szczegółowo w pkt 2 OPZ.
1. Administrator obiektu – osoba odpowiadająca za obiekt: 
	Obiekty
	Imię i Nazwisko
	Nr telefonu

	A, AL., B, C, CL, D, E, F, G
	Bogusław Gancarz
	17 865 1345

	H, K
	Józef Tobjasz
	17 743 2475

	J, R, Plus
	mgr Krzysztof Wilczyński
	17 865 1780

	L (kompleks L27 - L-33)
	Zbigniew Wójcikowski
	17 865 1412

	P, PI, PII, Ł, M, W
	mgr Sławomir Błajda
	17 865 1313

	S, V
	mgr Witold Gawlik
	17 865 1710

	OND Albigowa
	Piotr Gardziński
	17 224 0701

	OKL Jasionka
	mgr inż. Jarosław Płonka
	17 743 2704



Sposób świadczenia usługi konserwacyjnej i przeglądowej:
0. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki oraz napraw w celu utrzymania sprawności instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych w budynkach Zamawiającego.
0. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w ramach konserwacji: dokręcenie poluzowanych śrub, naciąganie pasków klinowych, przesmarowanie mechanizmów, uzupełnienie izolacji, wymiana pasków klinowych, regulacja naciągu pasków klinowych itp. …
0. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywania usług konserwacji stałej i przeglądów wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych, ubytków materiałów eksploatacyjnych takich jak: oleje, smary, śrubki, nakrętki, pasków klinowych i innych Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy oraz uzupełnienia tych ubytków w ramach kosztów wykonywanej konserwacji.
0. Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych w ramach wykonywanych konserwacji.
0. Czynności konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel Wykonawcy.
0. Wykonawca w ramach realizacji usług konserwacji i przeglądów stałych, okresowych NIE DOSTARCZA I NIE WYMIENI FILTRY W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH.
0. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o awarii, usterce każdorazowo pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora obiektu / użytkownika oraz Dział Utrzymania Ruchu kkrypel@prz.edu.pl z podaniem miejsca usterki, nazwy instalacji / typu urządzenia oraz krótkiego opisu awarii przed podjęciem naprawy w celu uzyskania decyzji Zamawiającego. 
0. Czas reakcji wynosi maksymalnie 24 godzin
0. Wykonawca w ramach okresowej konserwacji, zobowiązany jest przybyć na miejsce awarii, po zgłoszeniu przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż czasie reakcji we wszystkie dni tygodnia, łącznie z niedzielami i świętami oraz zdiagnozowania awarii i zabezpieczenia urządzenia przed:
0. powstaniem dodatkowych uszkodzeń wynikających z charakteru awarii (zgodnie z zaleceniami producenta),
0. możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych.
0. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą korespondencji e-mail. Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się faktyczną godzinę wysłania zgłoszenia. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia za pomocą korespondencji e-mail.
0. Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca przygotuje kosztorys niezbędnych prac i materiałów z zastosowaniem stawek R, Kz, Kp, z podaniem ilości i rodzaju niezbędnych materiałów do usunięcia usterki oraz nakładów prac na podstawie branżowych katalogów KNR.
0. Czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy wynosi maksymalnie 24 godzin.
0. W szczególnych przypadkach czas reakcji lub czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
0. Zleceniobiorca będzie wykonywał naprawy awaryjne i dostawy niezbędnych materiałów do usunięcia awarii po uprzednim pisemnym zleceniu, chyba, że Zleceniodawca zdecyduje inaczej.
0. Wykonawca realizował będzie usługi konserwacji stałej i przeglądów wszystkich urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych wskazanych w Wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej (tabele poniżej), zgodnie z zapisami w kolumne Częstotliwość  oraz harmonogramem w pkt.5 OPZ
0. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy ilość wykonanych usług lub wymienionych materiałów będzie niższa od maksymalnej
0. Fakt przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz naprawczych, musi być odnotowywany, każdorazowo przez Wykonawcę w odpowiednich dokumentach wskazanych przez Zamawiającego. Jednocześnie niniejsze dokumenty są podstawą rozliczenia się Wykonawcy z Zamawiającym z wykonanych prac.
0. Wykonawca każdorazowo powiadomi Administratora obiektu o podjętych działaniach konserwacyjnych, przeglądowych, lub w celu usunięcia przyczyn zaistniałych awarii.
0. Każdorazowo po usunięciu awarii lub po planowym postoju urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Wykonawca dokona rozruchu i ruchu próbnego urządzeń, w obecności Administratora obiektu lub osoby przez niego wyznaczonej, oraz potwierdzi fakt przeprowadzenia rozruchu i poprawności działania urządzeń odpowiednim protokołem.
0. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej prowadzonych przeglądów i konserwacji.
0. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji wskazanych przez Zamawiającego urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
0. Wykonawca zobowiązany jest w ramach konserwacji do wykonania okresowych pomiarów elektrycznych wymaganych przepisami nie rzadziej niż raz w roku, dla wskazanych przez zamawiającego instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
0. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p/poż., w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.
0. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 24 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.
0. Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy na wykonane naprawy oraz wbudowane urządzenia
1. Wykaz czynności konserwacyjnych
Minimalny zakres czynności wchodzących w skład konserwacji i przeglądów urządzeń:
1. [bookmark: bookmark38]Agregat wody lodowej LENNOX, Chiller, agregaty chłodzące.
0. Sprawdzenie stanu skraplacza oraz ewentualne jego czyszczenie
0. Sprawdzenie wszystkich sekcji urządzenia pod względem działania, hałasu, wibracji i zamocowania. Elementy poluzowane dokręcić,
0. Dokonanie pomiarów elektrycznych agregatu raz w roku 
0. Sprawdzenie hałaśliwości łożysk
0. Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu 
0. Kontrola i czyszczenie filtrów siatkowych w układzie wody lodowej
0. Sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji – zgodnie z ustawy o f-gazach (Dz.U. 2015 poz. 881) wraz z prowadzeniem dokumentacji tzw. kart urządzeń przez upoważnione osoby
0. Sprawdzenie wartości ciśnień roboczych i temperatury czynnika,
0. Sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych
0. Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach oraz ewentualne uzupełnienie oleju wraz ze sprawdzeniem barwy kwasowości (okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta)
0. Sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych 
0. Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek 
0. Sprawdzenie działania zaworu rozprężnego i elektromagnetycznego,
0. Sprawdzenie rur i izolacji rur pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności
0. Sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających pracę sprężarek,
0. Sprawdzenie zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania 
0. Sprawdzenie przetworników ciśnienia i zwłok czasowych 
0. Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki 
0. Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu 
0. Sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych
0. Wykonywać inne prace konserwacyjne zgodnie z DTR urządzenia.
1. Obieg wody lodowej
0. Sprawdzenie pracy pomp obiegowych,
0. Sprawdzenie poboru mocy i prądów silników pomp,
0. Sprawdzenie wartości ciśnień roboczych i temperatury czynnika w instalacji,
0. Czyszczenie filtrów wraz z uzupełnieniem związanych z tym ubytków glikolu w instalacji,
0. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,
0. Sprawdzenie ciśnień w przestrzeni powietrznej naczyń wzbiorczych
0. Sprawdzenie szczelności układu i jego ewentualne uszczelnienie i dopełnienie wodą
0. Sprawdzenie układu sterowniczego i konfiguracja systemu,
0. Sprawdzenie zamocowań kabli i połączeń elektrycznych,
0. Sprawdzenie poboru prądu poszczególnych odbiorników
0. Sprawdzenie i czyszczenie chłodnic agregatów wody lodowej,
0. Sprawdzenie ciśnienia w instalacji wody lodowej, ew. dopust wody w przypadku nie zadziałania dopusty automatycznego; sprawdzenie działania i szczelności odpowietrzników, stan izolacji rur.
0. Sprawdzenie szczelności układu glikolowego.
1. [bookmark: bookmark40]Klimatyzatory typu Split i Multisplit - pełna
1. [bookmark: bookmark41]sprawdzenie wszystkich trybów pracy urządzenia
1. czyszczenie i dezynfekcja filtra powietrza w jednostce wewnętrznej
1. czyszczenie i dezynfekcja lameli jednostki wewnętrznej 
1. kontrola pracy wentylatora parowacza
1. sprawdzenie stanu połączeń chłodniczych i elektrycznych
1. sprawdzenie i czyszczenie (jeśli konieczne) układu odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych
1. sprawdzenie działania pompki skroplin (jeśli zamontowana)
1. zastosowanie preparatów likwidujących zanieczyszczenia powstałe w jednostkach wewnętrznych
1. sprawdzenie napięć i prądów jednostki wewnętrznej
1. sprawdzenie zamocowania jednostek wewnętrznych
1. sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego, uzupełnienie i usunięcie ewentualnych nieszczelności obiegu czynnika – zgodnie z ustawy o f-gazach (Dz.U. 2015 poz. 881) wraz z prowadzeniem dokumentacji tzw. kart urządzeń przez upoważnione osoby
1. czyszczenie lameli skraplacza
1. sprawdzenie napięć i prądów jednostki zewnętrznej
1. kontrola pracy wentylatorów skraplacza
1. sprawdzanie stanu technicznego izolacji termicznej
1. sprawdzenie poprawności działania elektronicznych układów sterowania jednostek zewnętrznych
1. sprawdzenie poprawności działania sprężarek układu freonowego
1. [bookmark: bookmark43]sprawdzenie zamocowania elementów jednostek zewnętrznych – wentylatorów i sprężarek oraz elementów instalacji freonowej.
1. Wykonywać inne prace konserwacyjne zgodnie z DTR urządzenia.
1. Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne
1. sprawdzenie i kalibracja czujnika stanu filtrów,
1. mycie i dezynfekcja komór central,
1. sprawdzenie stanu pasków klinowych, regulacja naciągu,
1. sprawdzenie mocy i poboru prądów odbiorników elektrycznych,
1. sprawdzenie stanu łożysk wału wentylatora i silnika elektrycznego,
1. sprawdzenie czystości odkraplaczy, ewentualne czyszczenie w zależności od potrzeb
1. [bookmark: _GoBack]sprawdzenie i ogólna ocena stanu technicznego wymienników ciepła/chłodu:
1. czyszczenie i dezynfekcja wymienników
1. sprawdzenie poprawności działania parametrów medium grzewczego/chłodzącego
1. sprawdzenie ciśnienia i temperatur pracy
1. sprawdzenie szczelności,
1. sprawdzenie i poprawienie stanu izolacji termicznej instalacji ciepła/chłodu
1. sprawdzenie wszystkich styków i połączeń elektrycznych,
1. sprawdzenie mocowań i połączeń mechanicznych,
1. sprawdzenie i ewentualna korekta nastaw automatyki.
1. sprawdzenie poprawności działania elementów automatyki,
1. sprawdzenie i regulację przekładni pasowej
1. czyszczenie falowników (sprężonym powietrzem)
1. czyszczenie łopat wentylatorów i silników napędzających
1. sprawdzenie stanu czerpni, wentylatorni
1. kontrola obiegu chłodniczego (strona glikolu, strona wody lodowej, wymiennik)
1.  przegląd obudowy urządzenia,
1. sprawdzenie pomp ciepła technicznego (do central)
1. kontrola przepustnic powietrza i siłowników,
1. dokonywanie drobnych napraw: dokręcenie poluzowanych śrub, naciąganie pasków klinowych, przesmarowanie mechanizmów, uzupełnienie izolacji, wymiana pasków klinowych, regulacja naciągu pasków klinowych itp.
1. Sprawdzenie stanu wymiennika obrotowych i krzyżowych, czyszczenie
1. sprawdzenie poprawności działania przepustnicy: kontrola stanu zanieczyszczenia łopat przepustnicy oraz ich oczyszczenie, kontrola stanu zużycia kół zębatych napędu łopat przepustnic oraz ewentualna ich wymiana
1. kontrola pracy i przetestowanie układów AKPiA:
0. sprawdzenie poprawności działania oraz nastaw zainstalowanych urządzeń AKPiA:
0. termicznego zabezpieczenia silników wentylatorów,
0. zwarciowego zabezpieczenia silników wentylatorów,
0. siłownika przepustnicy pow. Świeżego /pow. Wywiewanego,
0. siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej,
0. siłownika zaworu chłodnicy wodnej,
0. siłownika zaworu glikolu w układach odzysku ciepła,
0. pomp obiegów ciepła/chłodu,
0. kanałowych czujników temperatury pow. Nawiewanego/wywiewanego,
0. termostatu przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy wodnej po stronie powietrza,
0. termostatu przeciwzamrożeniowego na wodzie powrotnej, 
0. presostatów różnicowych wentylatora nawiewu/wywiewu
0. presostatów różnicowych filtru wstępnego/wtórnego – nawiew/wywiew,
0. czujników zabezpieczenia nawilżacza,
0. termostatu temperatury zewnętrznej,
0. czujników temperatury i wilgotności,
0. innych elementów AKPiA,
0. kontrola sygnałów od i do układów AKPiA oraz urządzeń współpracujących,
0. sprawdzenie poprawności nastaw modułów sterujących (sterowniki programowalne, przekaźniki sterujące, przetworniki pomiarowe, inne),
0. sprawdzenie poprawności działania sterowników w pomieszczeniach,
0. sprawdzenie poprawności działania oraz nastaw falowników silników wentylatorów nawiewu/wywiewu,
0. kontrola i konserwacja stanu okablowania central i szaf sterująco-zasilających,
1. przeprowadzanie innych czynności konserwacyjnych przewidzianych w DTR producenta central.
1. Urządzenia chłodnicze podlegające okresowej kontrolni wynikającej z Dz.U. 2015 poz. 881
0. sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego, uzupełnienie i usunięcie ewentualnych nieszczelności obiegu czynnika – zgodnie z ustawy o f-gazach (Dz.U. 2015 poz. 881) wraz z prowadzeniem dokumentacji tzw. kart urządzeń przez upoważnione osoby
1. Napraw i usługi zlecane dodatkowo
2. Centrale wentylacyjne
	Usługa
	Ilość

	Wymiana łożysk w silniku wraz z dostawą
	16

	Wymiana falownika wraz z dostawą
	2

	Wymiana łożysk w rekuperatorze wraz z dostawą
	2


2. Klimatyzatory
	Usługa
	Ilość

	Lokalizacja i usunięcie nieszczelności (zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 881)
	20

	Uzupełnienie czynnika chłodzącego
	60kg

	sprawdzeniu szczelności i ciśnienia czynnika chłodzącego – zgodnie z ustawy o f-gazach (Dz.U. 2015 poz. 881)
	40


2. Nawilżacze 
	Usługa
	Ilość

	Wymiana cylindrów w nawilżaczu
	8

	Konserwacja nawilżacz parowy NORDMANN zakres zgodnie z DTR oraz:
1. sprawdzenie połączeń elektrycznych zasilających i sterowniczych oraz poboru mocy,
1. sprawdzenie połączeń mechanicznych,
1. sprawdzenie i czyszczenie filtrów wodnych,
1. sprawdzenie stanu zbiornika, czyszczenie lub ewentualna wymiana,
1. kontrola procesu wytwarzania pary,
1. Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie cylindra parowego oraz grzałek elektrycznych
1. Sprawdzenie instalacji doprowadzającej wodę, parę i odprowadzenie skroplin
1. Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie zaworów elektromagnetycznych zasilających i spuszczających wody z cylindra
1. Sprawdzenie gniazda zaworu spustowego
1. Pomiar napięcia zasilania elektrycznego
1. Pomiar poboru prądu przez grzałki
1. sprawdzenie elementów mechanicznych
1. Sprawdzenie stanu zamocowań przewodów elektrycznych
1. Kontrola stanu stycznika zasilania grzałek
1. Sprawdzenie działania zabezpieczeń i zakresu zadziałania
1. Kontrola nastaw sterownika dokonywaniem drobnych naprawą (dokręcenie śrub, czyszczeni styków, programowanie centralki itp…)
1. Wymiana drobnych materiałów eksploatacyjnych (podkładki, uszczelki, dławiki itp...)
	8




1. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej obejmuje:
3. Budynek V ul. Powstańców Wa-wy 12 – Administrator mgr. Witold Gawlik tel: 17865-1710; email: wgawlik@prz.edu.pl 
0. Tabelka 1 – Osoba 
	Układ
	Typ/ Opis
	Nagrzewnica
	Chłodzenie
	Recyrkulacja
	Czerpnia
[tyś m3/h]
	Wywiew
[tyś m3/h]
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	N1
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna; Elektryczna
	Tak
	Nie
	26,5
	25
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	dach / pom. Wentylatorowni

	N2 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna; Elektryczna
	Nie
	Tak
	11
	10,5
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N3 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna; Elektryczna
	Tak
	Tak
	13,5
	12,6
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N4 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	10
	9,5
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N5 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna; Elektryczna
	Tak
	Tak
	8,2
	7,8
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N6
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna; Elektryczna
	Tak
	Tak
	6,6
	6,2
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N7
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	6
	5,7
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N8
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	5,5
	5,5
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N9
	Nawiewno
	Wodna
	Tak
	Nie
	3,1
	 
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N10
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	11,9
	8,4
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N11
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	3,8
	4,2
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N12
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	26,7
	25,6
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N13
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	5,4
	5,4
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N14
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	2
	1,9
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N15
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Tak
	4,5
	2,9
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N16
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Freon.
	Nie
	6,7
	6,3
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N17
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Nie
	1,5
	1,4
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N18
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Freon
	Nie
	2,7
	2,5
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	N19
	Wywiewna
	----------
	Nie
	Nie
	 
	14
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	



0. Tabela 2
	Instalacja / Typ / Opis
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	Obieg chłodniczy – strona glikolu (2 pompy 11kW), strona wody lodowej (2 pompy 5,5kW)
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	

	Klimatyzator freonowy typu Split
	12
	Co 6 m-cy
	10.2016
	pom. UPS, pom. Serwerowni, pom. Portierni

	Chiller chłodniczy LG
	2
	Co 6 m-cy
	10.2016
	Dach

	Lennox NAC680F NM3M s/n 145617/01 4-spreżarki
	1
	Co 6 m-cy
	05.2017
	Dach



0. Tabela 3
	Instalacja / Typ / Opis
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	Nawilżacz parowy NORDMANN AT3000/3264
	3
	Na zlecenie Użytkownika
	Pomieszczenie Wentylatorowni

	Nawilżacz parowy NORDMANN AT3000/4564
	2
	
	

	Nawilżacz parowy NORDMANN AT3000/6564
	2
	
	

	Nawilżacz parowy NORDMANN AT3000/9064
	1
	
	



3. Budynek S ul. Powstańców Wa-wy 10 – Administrator mgr. Witold Gawlik tel: 17865-1710; email: wgawlik@prz.edu.pl
1. Tabela 1
	Układ
	Typ/ Opis
	Nagrzewnica
	Chłodzenie
	Recyrkulacja
	Czerpnia
[tyś m3/h]
	Wywiew
[tyś m3/h]
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	N1
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Tak
	Tak
	6
	5,1
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	pom. wentylatorowni

	N2 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Tak
	Tak
	6
	5,1
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	pom. wentylatorowni

	N3 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Tak
	Tak
	11,8
	9,5
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	pom. wentylatorowni



1. Tabela 2
	Instalacja / Typ / Opis
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	Chiller DAIKIN EUWA20HW1
	2
	Co 6 m-cy
	10.2016
	pom. nad rozdzielnią NN

	Obieg chłodniczy
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	



3. Budynek PII ul. Poznańska 2 – Administrator mgr. Sławomir Błajda tel: 17865-1313; email: sblajda@prz.edu.pl
2. Tabela 1
	Układ
	Typ/ Opis
	Nagrzewnica
	Chłodzenie
	Recyrkulacja
	Czerpnia
[tyś m3/h]
	Wywiew
[tyś m3/h]
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	N1
	Nawiewna z agregatem chłodniczym VTSCLINK AKV016
+ Wyciąg
	Wodna
	Tak
	 -----
	12
	-----
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	Dach

	N2 
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Tak
	Tak
	17
	11
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	Piwnica



2. Tabela 2
	Instalacja / Typ / Opis
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	Agregat chłodniczy CLIVET MCA101
	1
	Co 6 m-cy
	10.2016
	Przy wejściu gł. do PII



3. Budynek Ł ul. Poznańska 2 (Hala Sportowa) – Administrator mgr. Sławomir Błajda tel: 17865-1313; email: sblajda@prz.edu.pl
3. Tabela 1
	Układ
	Typ/ Opis
	Nagrzewnica
	Chłodzenie
	Recyrkulacja
	Czerpnia
[tyś m3/h]
	Wywiew
[tyś m3/h]
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	N1
	Nawiewno – Wywiewna
	Wodna
	Nie
	Tak
	18
	10
	1
	Raz w roku
	04.2016
	poddasze

	N2
	Nawiewna
	Wodna
	Nie
	--
	12,9
	 
	1
	Raz w roku
	04.2016
	poddasze

	N3
	Nawiewna
	Wodna
	Nie
	--
	2,7
	 
	1
	Raz w roku
	04.2016
	poddasze

	N4
	Nawiewna
	Wodna
	Nie
	--
	1,9
	 
	1
	Raz w roku
	04.2016
	poddasze

	N5
	Nawiewna
	Wodna
	Nie
	--
	2,4
	 
	1
	Raz w roku
	04.2016
	poddasze



3. Budynek J Plus ul. Podkarpacka 1 - Administrator mgr. Sławomir Błajda tel: 17865-1313; email: sblajda@prz.edu.pl
4. Tabela 1
	Układ
	Typ/ Opis
	Nagrzewnica
	Chłodzenie
	Recyrkulacja
	Czerpnia
[tyś m3/h]
	Wywiew
[tyś m3/h]
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	N1
	Nawiewna
	Elektryczna
	Tak
	--
	5
	--
	1
	Raz w roku
	04.2016
	Pomieszczenie w klubie PLUS



4. Tabela 2
	Instalacja / Typ / Opis
	Sztuk
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data ostatniego przeglądu
	Lokalizacja

	Agregat chłodniczy LENNOX KSTK43E
	1
	Raz w roku
	04.2016
	Dach



3. Konserwacja pełna Split i Multisplit 
	L.p.:
	Budynek
	Nr pom.
	Informacje dodatkowe
	TYP
	Producent / Typ
	Finansowanie
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data pierwszego przeglądu
	Osoba kontaktowa

	1
	L-29
	144b
	pom. biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
	1 w roku
	2017 kwiecień
	

	2
	
	144c
	pom. biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
	1 w roku
	
	

	3
	
	144d
	pom. biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
	1 w roku
	
	

	4
	
	348
	pom. biurowe
	1xZ(Dach); 2xW
	Fujitsu
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	
	
	349
	pom. biurowe
	
	
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	5
	
	357A
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW
	Careers
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	6
	
	253
	Sala Rady Wydziału
	1xZ(Dach); 1xW
	Genius 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	7
	
	253
	Sala Rady Wydziału
	1xZ(Dach); 1xW
	Genius 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	8
	
	252A
	pom. biurowe
	1xZ(Dach przewiązki) 3xW
	Fujitsu ASYG09LMCA / ASYG09LMCA / ASYG12LMCA 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	
	
	252A
	pom. biurowe
	
	
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	
	
	252A
	pom. biurowe
	
	
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	9
	B
	204
	serwerownia
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
	1 w roku
	
	

	10
	
	210
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
	1 w roku
	
	

	11
	
	12a
	laboratorium
	1xZ(poz. I, elewacja ); 1xW
	 
	Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
	1 w roku
	
	

	12
	L-31
	L19
	pom biurowe
	1xZ( Dach); 2xW
	LG LS-K1863CL
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	
	
	L19
	pom biurowe
	
	
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	13
	
	L19A
	laboratorium
	1xZ(Dach przewiązki); 1xW
	Fujitsu ASYG09LMCA 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	14
	
	L10A
	laboratorium
	1xZ(Dach przewiązki); 1xW
	 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	15
	
	L131
	pom. biurowe
	1xZ(Dach przewiązki); 2xW
	 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	
	
	L131A
	pom. biurowe
	
	
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	16
	L-30
	35A
	laboratorium
	1xZ(przy ZK-3, fontanna ); 1xW
	 
	Katedra Konstrukcji Maszyn
	1 w roku
	
	

	17
	
	35
	laboratorium
	1xZ(przy ZK-3, fontanna ); 1xW
	 
	Katedra Konstrukcji Maszyn
	1 w roku
	
	

	18
	
	21/22
	laboratorium
	1xZ(Dach L-30); 1xW
	 
	Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
	1 w roku
	
	mgr inż. Artur Krzemiński 17865 1509

	19
	
	21/22
	laboratorium
	1xZ(Dach L-30); 1xW
	 
	Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
	1 w roku
	
	

	20
	L-27
	102
	Sala Rady Wydziału
	1xZ(poz. I, elewacja); 1xW
	 
	Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
	1 w roku
	
	

	21
	
	422A
	laboratorium
	1xZ(Dach L-27); 1xW
	 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	22
	
	421
	laboratorium
	1xZ(Dach L-28); 1xW
	 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	23
	
	301
	pom. biurowe
	1xZ(Dach L-27); 1xW
	Fujitsu
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	24
	L-28
	335
	laboratorium
	1xZ(Dach L-28); 1xW
	 
	Katedra Konstrukcji Maszyn
	1 w roku
	
	

	25
	
	335A
	laboratorium
	1xZ(Dach L-28); 1xW
	 
	Katedra Konstrukcji Maszyn
	1 w roku
	
	

	26
	
	341A
	laboratorium
	1xZ(Dach L-28); 1xW
	 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	27
	F
	F301
	pom. biurowe
	1xZ(Elewacja na IIIp pod oknem); 1xW
	Chigo
	Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych
	1 w roku
	
	inż. Michał Balasa
tel: 17865 1464

	28
	
	F305
	pom. biurowe
	1xZ(Dach nad poligrafią); 1xW
	Chigo
	Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych
	1 w roku
	
	

	29
	
	F502
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW
	Chigo
	Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych
	1 w roku
	
	

	30
	
	F504
	pom. serwerowni
	1xZ(Dach); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych
	1 w roku
	
	

	31
	
	F504
	pom. serwerowni
	1xZ(Dach); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych
	1 w roku
	
	

	32
	
	F505
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW
	Chigo
	Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych
	1 w roku
	
	

	33
	K
	17B
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW  
	McQUAY M5CM025ERACHIAR M5LO25CRACPOCR
	Fundusz Inwestycyjny Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury
	1 w roku
	
	

	34
	H
	101d
	pom biurowe
	1xZ(poz. I p., elewacja); 2xW 
	 
	Wydział Chemiczny
	1 w roku
	
	mgr inż. Małgorzata Gabryel-Raus
tel: 178651652

	
	
	101c
	pom biurowe
	
	
	Wydział Chemiczny
	1 w roku
	
	

	35
	
	101a
	pom biurowe
	1xZ(poz. I p., elewacja); 2xW 
	 
	Wydział Chemiczny
	1 w roku
	
	

	
	
	102
	pom biurowe
	
	
	Wydział Chemiczny
	1 w roku
	
	

	36
	
	147
	pom biurowe
	1xZ(poz. I p., elewacja); 1xW 
	 
	Wydział Chemiczny
	1 w roku
	
	

	37
	
	142c
	pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW 
	 
	Wydział Chemiczny
	1 w roku
	
	

	38
	S
	13
	pom biurowe
	1xZ(elewacja na poz. I p., daszek nad wejściem); 2xW 
	 
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	
	
	13
	pom biurowe
	
	
	Wydział Zarządzania
	1 w roku
	
	

	39
	OND Albigowa
	P2
	laboratorium
	1xZ(daszek); 1xW
	Fujitsu AWYZ18LBC/AOYZ17
	Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
	1 w roku
	
	Administrator

	40
	
	12
	laboratorium
	1xZ(daszek); 1xW 
	Fujitsu ASYG 07LE
	Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
	1 w roku
	
	

	41
	
	15
	laboratorium
	1xZ(daszek); 1xW
	Fujitsu ASYG 07LE
	Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
	1 w roku
	
	

	42
	D
	3b
	serwerownia
	1xZ(poz. 0 Elewacja od "LOM" ); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Informatyki i Automatyki
	2 razy w roku
	
	inż. Cieśla Tadeusz
tel: 178657590

	43
	
	3b
	serwerownia
	1xZ(poz. 0 Elewacja od "LOM" ); 1xW
	Fujitsu
	Katedra Informatyki i Automatyki
	2 razy w roku
	
	

	44
	
	5
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(poz. 0, elewacja ); 1xW -GREE
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	45
	
	8
	serwerownia
	1xZ(poz. 0, elewacja); 1xW
	McQUAY
	Katedra Informatyki i Automatyki
	2 razy w roku
	
	

	46
	
	103
	laboratorium/ pom biurowe
	przenośny 1xW
	Chigo
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	47
	
	201
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	48
	
	202a
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	49
	
	202b
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	50
	
	202c
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	51
	
	202b
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	52
	
	203a
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	53
	
	203b
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	54
	
	203c
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	55
	
	204
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	56
	
	205
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	57
	
	206
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	58
	
	206a
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	59
	
	207
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	60
	
	207b
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	61
	
	208
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	62
	
	107
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(poz. Ip. elewacja od bud. F "patio"); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	63
	
	108
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(poz. Ip. elewacja od bud. F "patio"); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	64
	
	108a
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(poz. Ip. elewacja od bud. F "patio"); 1xW
	Gree
	Katedra Informatyki i Automatyki
	1 w roku
	
	

	65
	G
	LOM
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	Bukała Marek
Tel: 178651456

	66
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	67
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	68
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	69
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	70
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	71
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	72
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	73
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	74
	
	
	laboratorium/ pom biurowe
	1xZ(Dach); 1xW
	 
	Katedra Technik Wytwarzania i Automatyki
	1 w roku
	
	

	75
	C
	1
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od grąży); 1xW
	Fujitsu
	LBMdPL
	1 w roku
	
	mgr. Grzegorz Jakubowicz tel: 17865 1079

lub
inż. Zenon Lipiński
tel: 17743 2415

	76
	C
	2
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od grąży); 1xW
	Sanyo
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	77
	C
	4
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od grąży); 1xW
	McQUAY
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	78
	C
	06b
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja między "B a CL"); 1xW
	Lennox
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	79
	C
	06c
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja między "B a CL"); 1xW
	Lennox
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	80
	C
	II p. 
	korytarz
	1xZ(Dach GL); 3xW
	Fujitsu
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	
	C
	II p. 
	korytarz
	
	
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	
	C
	II p.
	korytarz
	
	
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	81
	C
	206
	laboratorium
	1xZ(poz. Ip, elewacja od grąży); 2xW
	Lennox
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	
	C
	207
	laboratorium
	
	
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	82
	C
	207b
	laboratorium
	1xZ(poz. Ip, elewacja od grąży); 1xW
	Sanyo
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	83
	C
	201
	laboratorium
	1xZ(Dach GL); 1xW
	 
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	84
	C
	202
	laboratorium
	1xZ(Dach GL); 1xW
	 
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	85
	C
	209
	laboratorium
	1xZ(Dach GL); 1xW
	Fujitsu
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	86
	C
	209b
	laboratorium
	1xZ(Dach GL); 1xW
	Fujitsu
	WBMiL
	1 w roku
	
	

	87
	CL
	3
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja między "B a CL"); 4xW
	Fujitsu
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	4
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	5
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	5
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	88
	CL
	12
	laboratorium
	1xZ(poz. Ip, elewacja do "E"); 1xW
	Fujitsu
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	89
	CL
	13
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja między "B a CL"); 6xW
	Fujitsu
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	14
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	15
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	16
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	17
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	CL
	18
	laboratorium
	
	
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	90
	GL
	4
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW
	McQUAY
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	91
	GL
	4
	laboratorium
	1xZ(Dach); 1xW
	McQUAY
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	92
	GL
	5
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od "D"); 1xW
	McQUAY
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	93
	GL
	5
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od "D"); 1xW
	Sanyo
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	94
	GL
	5
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od "D"); 1xW
	Sanyo
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	95
	GL
	6
	laboratorium
	1xZ(Dach GL); 1xW
	Electra
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	96
	GL
	7
	laboratorium
	1xZ(poz. 0, elewacja od "D"); 1xW
	Sanyo
	LBMdPL
	1 w roku
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Legenda
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Z
	Jednostka Zewnętrzna
	
	
	
	
	

	
	
	
	W 
	Jednostka Wewnętrzna
	
	
	
	
	

	
	
	
	poz. 0
	Klimatyzator Zewnętrzny na wysokości od 0 do 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	poz. Ip
	Klimatyzator Zewnętrzny na pieszego piętra
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poz. IIIp
	Klimatyzator Zewnętrzny na trzeciego piętra
	
	
	
	
	

	
	
	
	Na wszystkie dachy, daszki itd.… dostęp z budynku bez konieczności zwyżki 
	
	
	
	
	



3. Urządzenia podlegające sprawdzeniu szczelności i ciśnienia czynnika chłodzącego – zgodnie z ustawy o f-gazach (Dz.U. 2015 poz. 881) wraz z prowadzeniem dokumentacji tzw. kart urządzeń przez upoważnione osoby
	L.p. instalacji
	Budynek
	Miejsce
	Instalacja/ pomieszczenie
	Producent
	Data Produkcji
	Typ/ Model
	Nr Seryjny
	Ilość czynnika
	Rodzaj czynnika
	Harmonogram / Częstotliwość
	Data pierwszego przeglądu

	1
	V
	Dach nad cz. dydaktyczną
	serwery w pom VA-324
	Daikin
	2013
	RZQG100L8V1B
	2302769
	4 kg
	R410A
	Raz w roku
	04.2017

	2
	V
	Dach na cz. dydaktycznej
	(woda lodowa do instalacji NW)
	LENNOX
	2010
	NAC680F NM3M
	145617/01
	22kg
	R410A
	Raz w roku
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	22kg
	R410A
	Raz w roku
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	22kg
	R410A
	Raz w roku
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	22kg
	R410A
	Raz w roku
	

	6
	V
	Dach nad cz. dydaktyczną
	Centrala N18 (senat)
	LG
	2010
	ARUN200LT3
	103KAQJ00004
	9
	R410A
	Raz w roku
	

	7
	V
	Dach nad cz. dydaktyczną
	Centrala N16 (rektorat)
	LG
	2010
	ARUN80LT3
	103KAZK00077
	5
	R410A
	Raz w roku
	

	8
	V
	Garaż
	pom. UPS
	Daikin
	2015
	RZQG100L8Y1B
	2507870
	4
	R410A
	Raz w roku
	

	9
	L-33
	Dach
	pokoje wystające
	LG
	2013
	MU5M30 u42
(A5UW30GFAO)
	304KAWQ00257
	3,2
	R410A
	Raz w roku
	

	10
	L-33
	Dach
	cz. KSSiT
	SAMSUNG Electronics
	2013
	RC140DHXGA
	EF1PP3GD6000531B
	3,4
	R410A
	Raz w roku
	

	11
	L-33
	Dach
	cz. KSSiT
	SAMSUNG Electronics
	2013
	RC140DHXGA
	EF1PP3GD7000145B
	3,4
	R410A
	Raz w roku
	

	12
	L-33
	Dach
	cz. KSSiT
	SAMSUNG Electronics
	2013
	RC140DHXGA
	EF1PP3GD7000130B
	3,4
	R410A
	Raz w roku
	

	13
	L-33
	Dach
	cz. ZTiMP I KSiSL
	LG
	2013
	UUG1W u32
(AUUW608D2)
	301KASL00174
	3,4
	R410A
	Raz w roku
	

	14
	L-33
	Dach
	cz. ZTiMP I KSiSL
	LG
	2013
	ARUN100LM3
	302KAWQ00001
	5,5
	R410A
	Raz w roku
	

	15
	L-33
	Dach
	cz. ZTiMP I KSiSL
	LG
	2013
	ARUN120LT3
	304KANY00015
	6,4
	R410A
	Raz w roku
	

	16
	L-33
	Dach
	cz. ZTiMP I KSiSL
	LG
	2013
	ARUN120LT3
	304KAYR00002
	6,4
	R410A
	Raz w roku
	

	17
	L-33
	Dach
	cz. ZTiMP I KSiSL
	LG
	2013
	ARUN160LT3
	304KADT00034
	7
	R410A
	Raz w roku
	

	18
	L-33
	Nad szafami z gazami technicznymi
	cz. KSSiT
	LG
	2013
	A5UW30GFAO
	304KAJP00476
	3,2
	R410A
	Raz w roku
	

	19
	L-27
	pompa ciepła Szewczyk
	 
	AIRWELL
	2006
	AWAU-YAZ4 030-H11
	7SP091151
	3,4
	R410A
	Raz w roku
	

	20
	L-29
	Dach
	pom 359
	McQUAY
	2002
	M4LC040CFFBA
	2,04622E+12
	3,13
	R407C
	Raz w roku
	

	21
	L-29-30
	Dach przewiązka
	pom. Rady wydziału
	LENNOX
	2001
	HM36N…..400VIII
	?????
	3,1
	R410A
	Raz w roku
	

	22
	L-29-30
	Dach przewiązka
	pom na dole L-30
	INVENTOR
	2012
	MSO-42(5)
	63229937429
	4,8
	R410A
	Raz w roku
	

	23
	L-28-29
	Dach przewiązka
	pom 252 a, b, c, 
	AIRCONDITIONER
	2012
	AOYG30LAT4
	T005539
	3,3
	R410A
	Raz w roku
	

	24
	L-29
	Plac od L-28
	SUPER-KOMPUTER
	McQUAY
	2002
	M5LC050C-FCC0A-R
	205002903-00415
	3,175
	R410A
	Raz w roku
	

	25
	L-29
	Plac od L-28
	SUPER-KOMPUTER
	HILUX
	?
	H5H10-0603AA
	???
	3,8
	R410A
	Raz w roku
	

	26
	L-29
	Plac od L-28
	SUPER-KOMPUTER
	HILUX
	?
	H5H10-0603AA
	???
	3,8
	R410A
	Raz w roku
	

	27
	L-30
	Plac od L-32
	 
	ELECTRA
	2005
	O.U. 50T RC R407C
	2650488260
	3,65
	R407C
	Raz w roku
	

	28
	W
	Na elewacji do ogródków
	----
	AERMEC
	2013
	MVF100
	1404016025700003
	7,5
	R410A
	Raz w roku
	

	29
	W
	Na elewacji do ogródków
	----
	AERMEC
	2013
	MVF120
	1403016025200003
	7,5
	R410A
	Raz w roku
	

	30
	W
	Na elewacji do ogródków
	----
	AERMEC
	2013
	MVF120
	1403016025200001
	7,5
	R410A
	Raz w roku
	

	31
	W
	Na elewacji do ogródków
	----
	AERMEC
	2013
	MVF140
	1404026025700002
	7,5
	R410A
	Raz w roku
	

	32
	PLUS J
	DACH
	SALA PLUS
	LENNOX
	2007
	KSTK43E
	387C4012
	>3
	R407C
	Raz w roku
	

	33
	J
	DACH
	POMIESZCZENIA BIUROWE
	FUJITSU
	2015
	AOYG-30LAT4
	T022571
	3,3
	R410A
	Raz w roku
	

	34
	PII
	PRZED WEJSCIEM GŁ
	P4
	CLIVET
	2002
	MCA101
	AC21212M0054
	8
	R-417A
	Raz w roku
	

	35
	PII
	DACH PII
	P23
	VTSCLINK
	2001
	AKV016 PCE -018/E-P
	PC00172
	4,6
	R-417A
	Raz w roku
	

	36
	S
	Pomieszczenie nad rozdzielnią GŁ 
	Central Nawiewno – Wywiewna
	DAIKIN
	2000
	EUWA20HW1
	1800190
	11,2
	R-417A
	Raz w roku
	

	37
	S
	Pomieszczenie nad rozdzielnią GŁ 
	Central Nawiewno – Wywiewna
	DAIKIN
	2000
	EUWA20HW1
	1800191
	11,2
	R-417A
	Raz w roku
	

	38
	J
	Dach Bud. J
	pom. biurowe 
	FUJITSU
	2015
	AOYG45LATT
	T007973
	3,45
	R410A
	Raz w roku
	

	39
	J
	Dach Bud. J
	pom. biurowe 
	FUJITSU
	2015
	AOYG45LATT
	T007963
	3,45
	R410A
	Raz w roku
	

	40
	J
	Dach Bud. J
	pom. biurowe 
	FUJITSU
	2015
	AOYG30LAT4
	T022571
	3,3
	R410A
	Raz w roku
	

	41
	B-CL
	Podwórze
	chłodnica do urządzeń dydaktycznych w CL 
	Gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik
	2010
	WECO100WB
	249601-07-01/2010
	15
	R134A
	Raz w roku
	

	42
	F
	Dach 
	Serwerownia, pokoje, 
	FUJITSU
	2016
	AOYG54LATT
	T005267
	3,45
	R410A
	Raz w roku
	

	43
	F
	Dach 
	Serwerownia, pokoje, 
	FUJITSU
	2016
	AOYG54LATT
	T003652
	3,45
	R410A
	Raz w roku
	

	44
	D
	Ściana zew. od strony Auli w D
	Serwerownia
	FUJITSU
	2011
	AOY36UNAXT
	T007035
	3,2
	R410A
	Raz w roku
	

	45
	E
	Przy budynku E od strony  Auli A
	Osuszacze powietrza
	Ernst H. Furrer AG
	2010
	WATER CHILLER SM40
	0340.017/20544/A
	10
	R407C
	Raz w roku
	

	46
	A-1
	Dach
	Sala Rady Wydziału
	FUJITSU
	2007
	AOY54FMAYT
	T00967
	3,3
	R410A
	Raz w roku
	

	47
	A-1
	Dach
	Sala Rady Wydziału
	FUJITSU
	2007
	AOY54FMAYT
	T00954
	3,3
	R410A
	Raz w roku
	

	48
	CL
	Ściana zew. między CL a C
	Pomieszczenia
	FUJITSU
	2010
	AJYA54LCLR
	R003960
	3
	R410A
	Raz w roku
	

	49
	CL
	Ściana zew. między CL a C
	Pomieszczenia
	FUJITSU
	2010
	AJYA54LCLR
	R003966
	3
	R410A
	Raz w roku
	

	50
	C
	Ściana nad niskim parterem od CL
	Serwerownia HAWE
	McQUAY
	2005
	MULC061CFFFA
	2049200100434
	5
	R407C
	Raz w roku
	

	51
	G (LOM)
	DACH OD STRONY C
	Pomieszczenia
	FUJITSU
	2013
	A0HG30LAT4
	T002845
	3,3
	R410A
	Raz w roku
	

	52
	E
	Podwórze pomiędzy E a Cl
	chłodnica do urządzeń dydaktycznych w E
	COOL
	2014
	DC SEMIR180LT ZP
	CK130000765
	27,5
	R-404A
	Raz w roku
	

	53
	H
	DACH
	NW1
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YHM-A
	32W02264
	17,3
	R410A
	Raz w roku
	

	54
	H
	DACH
	NW2
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YHM-A
	32W02220
	18
	R410A
	Raz w roku
	

	
55
	H
	DACH
	NW3
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	43W02576
	60
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW3
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	43W02580
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW3
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	43W02588
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW3
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	43W02112
	
	
	
	

	
56
	H
	DACH
	NW4
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	33W02380
	48
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW4
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	33W02404
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW4
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	33W02412
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW4
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	33W02400
	
	
	
	

	
57
	H
	DACH
	NW5
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	44W02436
	46,5
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW5
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	44W02442
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW5
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	33W02386
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW5
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	45W02456
	
	
	
	

	58
	H
	DACH
	NW6
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YHM-A
	31W02311
	16,5
	R410A
	Raz w roku
	

	
59
	H
	DACH
	NW7
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	54W02620
	50,6
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW7
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	54W02621
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW7
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	54W02622
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW7
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	54W02624
	
	
	
	

	
60
	H
	DACH
	NW8
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	32W02326
	25,5
	R410A
	Raz w roku
	

	
	H
	DACH
	NW8
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	32W02327
	
	
	
	

	
61
	H
	DACH
	NW9
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	3XW02203
	37,52
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW9
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	3ZW02261
	
	
	
	

	
62
	H
	DACH
	NW10
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	45W02457
	38
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW10
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	44W02438
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW10
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	45W02454
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW10
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	45W02452
	
	
	
	

	
63
	H
	DACH
	NW11
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	31W02270
	34
	R410A
	co 6 m-c
	

	
	H
	DACH
	NW11
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	31W02273
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW11
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	5XW0290
	
	
	
	

	
	H
	DACH
	NW11
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP200YSHM-A
	5XW0292
	
	
	
	

	
64
	H
	DACH
	NW12
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	5XW02691
	26,5
	R410A
	Raz w roku
	

	
	H
	DACH
	NW12
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	57W02677
	
	
	
	

	
65
	H
	DACH
	NW13
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	43W02603
	26,5
	R410A
	Raz w roku
	

	
	H
	DACH
	NW13
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHY-HP250YSHM-A
	57W02678
	
	
	
	

	66
	H
	DACH
	NW14
	Mitsubishi Electric
	2016
	PUHZ-SHW112YHA
	4K02352
	9,5
	R410A
	Raz w roku
	

	67
	OKL (Jasionka)
	DACH (Bud. Symulatorów)
	Symulatory i lab.
	LG
	2006
	UU42W U3D (AUUW426D)
	006KAHG00017
	3,6
	R410A
	Raz w roku
	

	68
	OKL (Jasionka)
	DACH (Bud. Symulatorów)
	Symulatory i lab.
	LG
	2006
	UU42W U3D (AUUW426D)
	006KAPB00016
	3,6
	R410A
	Raz w roku
	

	69
	K
	DACH
	pom./ lab.
	ELECTRA
	2005
	O.U. 50T RC R407C
	2650489087
	3,65
	R407C
	Raz w roku
	

	70
	K
	DACH
	pom./ lab.
	FUJITSU
	2014
	AOYG36LATT
	T003343
	3,45
	R410A
	Raz w roku
	

	71
	K
	DACH
	pom./ lab.
	ELECTRA
	2005
	O.U. 50T RC R407C
	2650489084
	3,65
	R407C
	Raz w roku
	

	72
	K
	DACH
	pom./ lab.
	FUJITSU
	2016
	AOYG54LATT
	T009646
	3,45
	R410A
	Raz w roku
	

	73
	K
	DACH
	pom./ lab.
	ELECTRA
	2005
	O.U. 50T RC R407C
	2650489085
	3,65
	R407C
	Raz w roku
	



1. Harmonogram

	Przeglądy
	Po zawarciu umowy
	Październik 2017
	Kwiecień 2018
	Październik 2018
	Kwiecień 2019
	Październik 2019

	Roczny
	X
	
	X
	
	X
	

	Pierwszy przegląd półroczny
	X
	
	X
	
	X
	

	Drugi przegląd półroczny
	
	X
	
	X
	
	X
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