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Pismo: KC-zp.272-657/17                  

Kraków, 2017-11-21
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA, ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-11-15 wpłynęła prośba                      o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                     w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie instalacji gazów technicznych dla laboratorium 402 w pawilonie A-4 oraz laboratorium 309                                  w pawilonie B-3 na terenie AGH w Krakowie.-KC-zp.272-657/17.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1.
Prosimy o podanie bliższych informacji o tym jakie są przepływy na punktach poboru dla poszczególnych gazów i określenie w jakich jednostkach.

ODP.: Zamawiający informuje, że faktyczne przepływy zostaną ustalone w trakcie eksploatacji instalacji, w zależności od technologii wykonywanych badań z użyciem gazów technicznych.

Dobrane urządzenia to:

- panele redukcyjne, które mają maksymalną przepustowość około 24 m3/h, przy ciśnieniu 14 bar;

- punkty poboru, które mają maksymalną przepustowość około              7 m3/h, przy ciśnieniu 6 bar;

- przepustowość rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 6x1 mm - wynosi około 4m3/h, przy ciśnieniu 6 bar.

2.
W 'Projekcie wykonawczym' obu laboratoriów znajduje się rozdz. 5.0. WYTYCZNE DLA BRANŻ. Czy na wykonawcach niniejszego przetargu ciąży pkt. 5.1 tzn. przeróbka konstrukcyjna budynku, 5.2. projekt                        i wykonanie wentylacji mechanicznej, 5.3. projekt i wykonanie zasilania                            i uziemienia rurociągów gazowych i armatury?

ODP.: Zamawiający informuje, że zakres niniejszego przetargu nie obejmuje zaprojektowania i wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu                 pkt. 5.3 do Wykonawcy należy uziemienie rurociągów i urządzeń instalacji gazów technicznych. 

3.
Czy widnieją problemy z dostarczeniem i posadowieniem szaf ogniowych np. wąskie przejścia, mała nośność podłoża i dźwigów itp.?

ODP.: Dotychczas Zamawiający nie odnotował problemów                  z posadowieniem i wniesieniem szaf przy realizacji analogicznych zadań.

4.
Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wentylacji?

ODP.: Zamawiający informuje, że zakres niniejszego przetargu nie obejmuje zaprojektowania instalacji wentylacji mechanicznej.

5.
Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji?

ODP.: Zamawiający informuje, że zakres niniejszego przetargu nie obejmuje wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

6.
Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej?

ODP.: Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie pkt. 5.3 do Wykonawcy należy wykonać uziemienie rurociągów i urządzeń instalacji gazów technicznych oraz zaprojektowanie zasilania                   i okablowania elementów systemów detekcji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, metanu i wodoru - wg rysunków nr: GT-02 i GT-03 - schemat systemu detekcji gazów niebezpiecznych oraz założeń projektowych dla systemu detekcji gazów niebezpiecznych zawartych w p. 4.0 opisu technicznego.

7.
Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu detekcji gazów czy tylko dostawa elementów systemu detekcji?

ODP.: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu detekcji gazów. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i podłączenie elementów systemu detekcji. Zgodnie z rys. nr AGH_B-3_POM 309_LAB_GT 03 dostawa                        i montaż elementów systemu detekcji gazów takich jak: detektory, centralki sterujące, sygnalizatory optyczo-akustyczne wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego. 

Jednoczenie Zamawiający informuje, że zasilanie                         i okablowanie systemów detekcji gazów wchodzące w zakres projektu instalacji elektrycznych były przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

8.
Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu konstrukcyjnego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

ODP.: Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie projektu konstrukcyjnego.
9.
Czy Zamawiający zna dopuszczalne obciążenia stropów w miejscach posadowienia szaf i dopuszczalne obciążenia stropów budynków na trasie, którą szafy mają być transportowane? Jeżeli tak, proszę o informację czy jest możliwość bezpiecznego posadowienia i transportu szaf?
ODP.: Zamawiający informuje, że doprowadzi miejsca  wyznaczone  do posadowienia szaf na gazy techniczne do odpowiedniej wytrzymałości stopu tj. na obciążenie nw. ciężarem szaf wraz butlami:

szafa na 4 butle – max 950 kg 

szafa na 3 butle – max 600 kg

szafa na 2 butle – max 500 kg

10.
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych o prześwicie umożliwiającym wprowadzenie do pomieszczeń szaf o wysokości minimum 2,05 m?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje zmian w otworach drzwiowych do pomieszczeń instalacji szaf na gazy techniczne.

11.
Ze względu na przewidywane znaczące problemy                      z wniesieniem ognioodpornych szaf do pomieszczeń laboratoryjnych czy Zamawiający dopuszcza zmianę w projekcie ilości i wielkości szaf ognioodpornych tak, aby tylko butle z gazami palnymi znajdowały się w szafach o klasie odporności ogniowej 30 min., tzn.: w budynku B3 - butle z wodorem (1 szafa na 2 butle wodoru), w budynku A4 - metan, wodór, mieszanka amoniaku w helu i wodoru w argonie (2 szafy po 2 butle), a dla pozostałych gazów posadowione zostałyby wentylowane szafy stalowe bez klasy odporności ogniowej?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje zmian w ilościach                        i wielkościach szaf ognioodpornych.

12.
Jeżeli dopuszczalne obciążenie stropów uniemożliwi umieszczenie w pomieszczeniach szaf o określonej klasie odporności ogniowej czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wentylowanych szaf stalowych?

ODP.: Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w zakresie szaf na gazy.

13.
Czy Zamawiający dopuszcza montaż elektrozaworów                    w szafach z butlami zaraz za panelem rozprężania? W naszej ocenie wyprowadzenie elektrozaworów poza szafy, a zwłaszcza na korytarz, gdzie nie ma detekcji gazów stwarza dodatkowe zagrożenie w przypadku wystąpienia nieszczelności w rejonie elektrozaworu.

ODP.: Zamawiający nie przewiduje zmian miejsca montażu elektrozaworów.

14.
Czy Zamawiający dysponuje technologią/sposobem                      na dostarczenie zaprojektowanych szaf do pomieszczeń laboratoryjnych     (np. opracowanie projektanta)? W naszym rozumieniu, jeżeli zaprojektowano w istniejącym pomieszczeniu szafy ognioodporne, to również przewidziano sposób dostarczenia ich do danego pomieszczenia.

ODP.: Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy sposób dostawy i montażu szaf ognioodpornych. Jednocześnie informuje, że nie odnotowano problemów z wniesieniem szaf przy realizacji analogicznych zadań.

15.
Skąd wynika i czy rzeczywiście konieczne jest wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego?

ODP.: Zamawiający w punkcie III SIWZ omyłkowo zamieścił informację o konieczności wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego - nie należy wyceniać jego wykonania. 
16. W przedmiarze robót dla Budynek B3 – w tabeli Przedmiar robót, pozycja: KNR 215/625/1     Panel redukcyjny, jednostopniowy, 1-butlowy dla gazów czystych z systemem przepłukiwania gazem roboczym, ciśn. wyjściowe 1-50 bar, membrana stalowa Hastelloy, z szybkozłączką, końcówką do wężą i bezpiecznikiem ogniowym. Brak podanej – Ilości. Prosimy o uzupełnienie informacji. 

ODP.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem XIII podpunkt 3 SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Ilość paneli należy wycenić wg projektu.
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