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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, pn:
SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej a w szczególności programu funkcjonalno-użytkowego zwracamy się o wyjaśnienie następujących kwestii mających zasadniczy wpływ na zakres robot a co za tym idzie na wysokość wyceny. 
1. Prosimy o wyjaśnienie str. 5 PFU pkt 2. posiada zapis iż Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt budowlany, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę. Jeżeli Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, niewłaściwym jest w naszej ocenie ogłaszanie przetargu w trybie żółta książka FIDIC. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy dla tego zadania należy uzyskiwać decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Wykonania Przedsięwzięcia Budowlanego.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zakres i sposób realizacji jest opisany w pkt. 1.2 PFU  (..)W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie). Następnie należy zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym i przekazać Zamawiającemu prawidłowo wykonane (potwierdzenie przejęcia obiektów do użytkowania przez Nadzór Budowlany dla obiektów liniowych oraz pozwolenie na użytkowanie wydane przez Nadzór Budowlany dla obiektów kubaturowych) sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiekty oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wraz z magistralą (..).
Ponadto Zamawiający informuje, że stosowne decyzje zostały zamieszczone na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43250  
2. Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni dróg (dot. pkt. 1.6. str. 15) dla wszystkich kategorii (drogi gminne, powiatowe) z uwagi na fakt, iż prawidłowe oszacowanie kosztów jest niemożliwe bez posiadania powyższych informacji. Jako Oferenci nie jesteśmy w stanie uzyskać takich informacji celem prawidłowej wyceny oferty. 
Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 21.08.2018 r., która jest dostępna na stronie: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43250 
3. Zamawiający w PFU odwołuje się do wskaźnika koncentracji. Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany wskaźnik koncentracji to 90 lub 120 osób na km projektowanej sieci. Jednocześnie wskazujemy na fakt, iż Oferenci nie maja możliwości dokonania weryfikacji powyższych danych jako, że wymaga to szczegółowych prac koncepcyjnych na mapach odpowiedniej skali oraz danych ludnościowych. Jednocześnie oczekujemy informacji co w przypadku, gdy oczekiwany wskaźnik zagęszczenia będzie niemożliwy do uzyskania, z uwagi na gęstość zabudowy i inne powiązane okoliczności.
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ dotyczące wskaźnika koncentracji
4. Prosimy o wyjaśnienie zapisu i uszczegółowienie wymagań związanych z budową instalacji teletechnicznych pkt.1.7.2.3. Z naszego doświadczenia wynika ze najbardziej powszechnym systemem powiadamiania o pracy przepompowni jest przekaz danych GPS a nie drogą instalacji teletechnicznych. Jednocześnie wnioskujemy o dopuszczenie możliwości alternatywnego przekazywania danych tj. drogą radiową bądź przewodami światłowodowymi. 
 W przypadku podtrzymania wymogu, prosimy o uszczegółowienie na podstawie jakich      wytycznych należy projektować budowę sieci światłowodowej. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie jest taka ze każdy operator sieci wydaje własne wytyczne.     Zapis z PFU str.23 pkt 1.7.2.3.  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie, które uzyska akceptację od Zamawiającego - w naszej ocenie jest niewystarczające do prawidłowej wyceny oferty.   
Jednocześnie wnioskujemy o przeanalizowanie konieczności przekazywania danych do centralnej sterowni dotyczących pracy przydomowych oczyszczalni ścieków .
Należy tu zaznaczyć , że każda przepompownia jest przypisana do konkretnego użytkownika / mieszkańca/ W razie awarii, co nie jest rzeczą częstą ,mieszkaniec może powiadomić administratora sieci o zaistniałych problemach. Dodatkowo praktykowane jest instalowanie sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej, która wskazuje na zaistniała nieprawidłowość.
Takie rozwiązanie jest skuteczne i znane nam z wielu realizacji.
Odmienną sytuacje stanowią pompownie sieciowe gdzie zasadą jest zdalne powiadamianie o zaistniałych stanach awaryjnych i innych parametrach pracy.                                                    
Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 21.08.2018 r., która jest dostępna na stronie: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43250
5. Prosimy o wyjaśnienie konieczności montażu studni co 15m  na przyłączach kanalizacyjnych grawitacyjnych w pkt 1.7.2.2. str. 12. Zapis ten może być nieskuteczny z uwagi iż właściciel danej działki nie wyrazi zgody na umieszczanie zbyt wielu studni rewizyjnych. W związku z powyższym, wnioskujemy o stworzenie możliwości elastycznego podejścia do tego problemu.
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.
6. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje wykonania zasilania pompowni przydomowych poprzez wybudowanie sieci kabli energetycznych. 
      Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest wykonanie zasilania jako przedłużenie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Tak wykonana instalacja jest wewnętrzną linią zasilającą, zabezpieczoną i opomiarowaną w budynku użytkownika pompowni. 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o zajęcie stanowiska czy Zamawiający akceptuje taki sposób zasilania pompowni przydomowych. 
Dla pompowni sieciowych praktykowanym sposobem zasilania jest wystąpienie do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków zasilania pompowni , oraz podpisanie przez użytkownika umowy przyłączeniowej.
Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 21.08.2018 r., która jest dostępna na stronie: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43250
7. W naszej ocenie podawanie parametrów ilościowych, objętościowych zbiorników dla potrzeb oczyszczalni ścieków jest nie uzasadnione. To projektant bierze odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni / uzyskanie wymaganych parametrów oczyszczenia ścieków /, w związku z powyższym do jego wyłącznej kompetencji powinno być pozostawione wyliczenie objętości i ilości niezbędnych obiektów do prawidłowego oczyszczenia ścieków .Wystarczającym parametrem jest w naszej ocenie wskazanie przez Zamawiającego iż oczyszczalnia ma pracować w systemie przepływowym.  W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie zapisów z góry określających w/w obiekty, chyba ze autor PFU bierze odpowiedzialność za efekt ekologiczny przedsięwzięcia.
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ
8. Zamawiający dla oczyszczalni o przepustowości 500 m3 wymaga zaprojektowania pomieszczenia laboratorium. Dla prawidłowego zaprojektowania powierzchni, kubatury, sposobu wentylacji, powinien określić jakiego rodzaju badania będzie przeprowadzał w oczekiwanym laboratorium. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje również , że wybrany wykonawca robót wyposaży laboratorium w oczekiwane urządzenia, jeśli tak to jakie.
Odp. Zamawiający wymaga wykonania laboratorium wraz z jego wyposażeniem umożliwiającego wykonania podstawowych badań związanych z użytkowaniem i funkcjonowaniem obiektu.
9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał od wybranego Oferenta dokonania pierwszego wyposażenia oczyszczalni. Jeśli tak to prosimy o zestawienie i parametry oczekiwanego pierwszego wyposażenia. Przez nasze pytanie rozumiemy również wyposażenie BHP takie jak szafki pracownicze, biurka itp.
Odp. Zamawiający wymaga wykonania pierwszego wyposażenia obiektów oczyszczalni, które zostanie określone na etapie projektowym.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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