Wymagania dodatkowego w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację Śląskiego Centrum Medycyny fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego numer 2 w Bytomiu, numer sprawy : 6/6PN/2019   

1. W pomieszczeniach zabiegowych, pracowniach i pom. sanitarnych - szyby matowe, natomiast w pozostałych pomieszczeniach, tj. w salach chorych, dyżurkach itp. – żaluzje lub rolety 

2. Oświetlenie ledowe w całym budynku, a dodatkowo czujniki ruchu w ciągach komunikacyjnych. 

3. Na poziomie -1 oraz parterze, tj. na pierwszych dwóch kondygnacjach – okna antywłamaniowe. Poziom  – 1 dodatkowo szyby matowe 
4. Zamawiający nie wymaga elewacji witrynowej lub fasadowej jak na rysunkach PFU , dopuszcza inne tradycyjne rozwiązania.
5. Klamki okienne z blokadą otwierania na klucz.
6. Opisy do drzwi( zgodnie z projektem – tabliczki na drzwi, numeryzacja, znaki przeciwpożarowe, gabloty na klucze, na każdym piętrze) i jeżeli wystąpi konieczność montażu - centrali ppoż.  na izbie przyjęć., tablice informacyjne na elewacji, wyklejone informacje na drzwiach z nazwami oddziału. 

7. Instalacja p/poż - zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej 

8. Windy wyposażone w system szpitalny – przywoławczy, z kontrolą dostępu

9. Zamawiający dokona wycinki drzew.

10. W ramach zamówienia należy wykonać niezbędne urządzenia elektroenergetyczne dla zgodnego z przepisami zasilania przedmiotowej inwestycji ( stacja transformatorowa , zasilanie rezerwowe, zasilanie awaryjne) z podłączeniem do sieci energetycznej szpitala.
11. W ramach zamówienia należy wykonać połączenie pracowni  RTG i tomografu komputerowego z ciągiem komunikacyjnym w bloku nr 7. Pracownie zlokalizowane są w bloku nr 6. 
12. Demontaż urządzeń w porozumieniu z Zamawiającym  leży po stronie Wykonawcy, ( np. dźwig, itp.) i złożone na terenie Szpitala.
13. Stacja transformatorowa będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do zasilania budynku nr VII. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia instalacji gazów medycznych do istniejących źródeł w bloku nr 6 i 5a z ewentualnym dostosowaniem źródła jeżeli takowe wystąpi.. 

15. W przebudowanym bloku nr VII zamawiający wymaga komunikacji między piętrami, poprzez zamontowanie : 1 dźwigu osobowo-towarowego oraz dwóch dźwigów szpitalnych.
16. Zamawiający wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej tylko w pomieszczeniach które wymagają takiego rozwiązania. W pozostałej części zgodnie z obowiązującymi normami. 

17. Zamawiający rezygnuje z instalacji RTV w budynku nr 7.
