Formularz oferty


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE*: …………………………………………………………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………….

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….

TEL./FAX/ E-MAIL…………………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

BANK/ NR KONTA ………………………………………………………………………….

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych  

Al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków,  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH w Krakowie - KC-zp.272-769/19, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie  z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	
	Cena netto
	Cena brutto 
	Słownie brutto
	Podatek VAT .......... % tj.

	Cena za 24 miesięcy obliczona zgodnie z kosztorysem cenowym „Wykaz obiektów – formularz cenowy”    
(zał. nr 1A)


	
	
	
	

	Cena za materiały  obliczona na podstawie kosztorysu cenowego (zał. nr 1B)

	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	

	Czas przybycia na miejsce awarii we wszystkie dni tygodnia, łącznie z niedzielami i świętami
	……………………… minut od otrzymania zgłoszenia telefonicznego o awarii 


Termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2021 r.  (rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 01.01.2020 r.)
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane przez siebie „drobne naprawy” na okres 12 miesięcy oraz na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………………… r.


………………………………………….


podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
4. Oświadczamy, że do realizacji zadania zostaną wyznaczone osoby które będą wykonywać przedmiot zamówienia tj.:
a) osoba posiadającą świadectwo kwalifikacji w grupie pierwszej i drugiej na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu
b) osoba pełniącą funkcję koordynatora prac konserwacyjnych posiadająca świadectwo kwalifikacji w grupie pierwszej i drugiej na stanowisku dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji i prac kontrolno-pomiarowych. 
Dopuszcza się posiadanie uprawnień w zakresie D i E przez jedną osobę.
5. Wyrażamy zgodę na płatność fakturami miesięcznymi  po wykonaniu usługi,  przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy umieszczony na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Oświadczam/y, że zamierzam/y / nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

	Lp.
	Opis części zamówienia, którą wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę
	Nazwa podwykonawcy

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Jeżeli dotyczy
7. Wadium w kwocie..........................................PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie......................................................................

8. po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.

· Bank: ..................................................Nr konta ....................................................................

· Inne .............................................................................................................................

9. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:


Imię i Nazwisko






Wzór podpisu

.............................................................................................................. 

 

.............................................................................................................. 

 

10. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

…………………………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

11. załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………..……………………………………………

3. ..........................................................................................................................................

4. ………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………..……………………………………………

6. ..........................................................................................................................................

12. oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, ……………………., dnia …………………………… r.


………………………………………….


podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

............................. dnia ......................

              ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
załącznik  nr 1A

WYKAZ OBIEKTÓW – formularz cenowy

„Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w AGH w 2020 i 2021 roku”
	l.p.
	Wykaz obiektów (adresy),

w których znajdują się wymiennikownie podlegające usłudze

(opis technologiczny w załącznikach 2B /1-6 )
	Miesięczny koszt  usługi 

(brutto)
	w tym VAT
	Okres obsługi w ciągu roku

(ilość msc)
	Koszt  usługi w roku 2020

(brutto)
	Koszt  usługi w roku 2021

(brutto)

	1
	2
	3
	4
	5
	kol.3 x *(7,8 lub 12)
	kol.3 x *(7 lub 12)

	1
	Węzeł Główny – Reymonta 7
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	2
	Wydział Odlewnictwa – Reymonta 23
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	3
	Wydział Inżynierii Metali                   i Informatyki Przemysłowej – Czarnowiejska 66
	
	
	I-IV,

X-XII (7)
	
	

	4
	Wydział Inżynierii Materiałowej         i Ceramiki – Akademicka 12
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	5
	Wydział Zarządzania -  Gramatyka 10
	
	
	I-XII(12)
	
	

	6
	Hala Sportowa – Piastowska 26a
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	7
	Wydział Humanistyczny - Gramatyka 8a
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	8
	Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - Kawiory 26a 
	
	
	I-XII

(12)
	
	

	9
	Nowa Katedra Telekomunikacji – Czarnowiejska 78
	
	
	I-XII(12)
	
	

	10
	Wydział Matematyki Stosowanej – Czarnowiejska 70
	
	
	I-IV,

X-XII (7)
	
	

	11
	Basen AGH – Buszka 4
	
	
	I-XII (12)
	
	

	12.
	ACMiN – Kawiory 30
	
	
	I-XII (12)
	
	

	13.
	Centrum Informatyki – Kawiory 21
	
	
	I-XII (12)
	
	

	14.
	Budynek B-8 WIMiC - Akademicka
	
	
	I-XII (12)
	
	

	15.
	Centrum Energetyki – Czarnowiejska 36
	
	
	V-XII (8) 2020 r

I-XII (12) 2021 r
	
	

	Razem
	
	

	Razem wartość zamówienia brutto za rok 2020 i 2021
	


* miesięczny koszt usługi należy pomnożyć przez okres czasu w którym obiekt będzie obsługiwany tj. 7,8 lub 12 msc.



Wartość zamówienia - za 24 miesiące brutto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

............................. dnia ......................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

załącznik nr 1 B 
Opis technologiczny wymiennikowi ciepła oraz hydroforni znajdujących się w zasobach Uczelni.

	LP
	Obiekt:

	1.
	Węzeł Główny - ul. Reymonta 7

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna c.o.:


Wymienniki:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie:
	3,941 MW

4 zestawy po 12 JAD-ów 6/50

WILO DPN 150/300-22/4-G48 - duplo - 2 szt.

Ge Fanuc IC 300 OCS 200

Zawór Polna dn 100, kv150, siłownik M7421B3003

Uzupełnianie pompowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:
 

Pompa cyrkulacyjna:

Automatyka:

	1,1 MW

2 zestawy po 4 JAD-y 6/50

Grundfos ERTG-50 2 szt.

Ge Fanuc IC 300 OCS 200 siłowniki M800




	LP
	Obiekt:

	2.
	Wydział Odlewnictwa - ul Reymonta 23

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:

Pompa c.o.:

Automatyka:

Instalacja c.o.:
	1,053 MW

Kompaktowy Danfoss

Wilo Stratos 80/1-12
Danfoss VM2/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymienniki:

Zasobniki c.w.:

Pompa
cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:

Automatyka:
	0,084 MW

Kompaktowy

1500 l

Grundfoss PUS 25-80 N180
Grundfos UPS 32-60 FB

VM2/AMV23


załącznik nr 1 B 
	LP
	Obiekt:

	3.
	Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - ul Czarnowiejska 66

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,4724 MW

JAD 6/50 - 3szt.

Grundfos UMC 100-60

Danfoss ECL 9300, zawór VF 2, siłownik AMV 423

zamknięta, naczynie przeponowe Reflex

	
	

	
	Hydrofornia:

	
	Pompa hydroforowa:


Zbiornik wyrównawczy:

Sterowanie pomp: 
	CR 4/20 moc 0,37 kW - 5szt

Reflex 100  - 2 szt,

Sekwencyjne przekaźnik programowany 


	LP
	Obiekt:

	4.
	Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Akademicka 12

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna c.o.:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie przeponowe:
	0,734 MW

Kompaktowy LPM 

Grundfos UPE 65-120/F

Tour&Andreson,

zawór TAC V241 dn20,

siłownik TAC M750,

regulator TAC

Reflex 1000 l.

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa 

Automatyka:

	0,112 MW

Kompaktowy LPM

Grundfos UP 20-30 N 150

Tour&Anderson zawór V241 dn 15,

siłownik TAC M800, regulator TAC

	
	

	
	Wymiennikowania wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,029MW – obsługuje wymiennikownia co


	LP
	Obiekt:

	5.
	Wydział Zarządzania  - ul Gramatyka 10

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,3991 MW

Kompaktowy WPCO 410/2011 Secespol

Grundfos Magna 65-120F

Xanta, TAC 451/siłownik Samson 5825-10

Zamknięta, naczynie przeponowe Flexcon C 300/3,0

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Automatyka:

	0,0732 MW

Kompaktowy WPCWU 100/2011 Secespol LB 47-40

Grundfos UPS 25-80N180

Xanta, TAC 451/siłownik Samson 5825-10



	
	Wymiennikowania wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa cyrkulacyjna: 

Automatyka :

Instalacja :
	0,1146 MW

Kompaktowy WPCO 175/2011 LC110-40NS

Grundfos Magna 32-120F 220

Xanta, TAC 451/siłownik Samson 5825-10

Zamknięta, naczynie przeponowe. Współpracuje z zaworem mieszającym nagrzewnicy wentylacji

	
	Pompa studzienki 
	KP 250 Grundfos


	LP
	Obiekt:

	6.
	Hala Sportowa – ul Piastowska 26a

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Instalacja c.o.:

Automatyka:
	0,3003 MW

Kompaktowy Cetetherm

WILO TOP Z30/7RG

Zamknięta, naczynie przeponowe

Danfoss ECL2000/MV2/AMV423

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:
	0,204 MW

Kompaktowy Cetetherm

3000 l – (2szt.x 1500 l)

WILO TOP Z30/7

WILO TOP Z30/7

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,202 MW


	LP
	Obiekt:

	7.
	Wydział Humanistyczny  - ul. Gramatyka 8a

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,315 MW

Kompaktowy LPM

WILO TOP S65

TA2112/M500B

Zamknięta, naczynie przeponowe 

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Zasobniki c.w.:

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:

Automatyka:

	0,15 MW

JAD 6/50 - 2 szt.

500 l - 2 szt.

UPS 25-60 B

UPS 25-60 B

Danfoss AVTB 25

	
	Pompa studzienki:
	Grundfos KP250

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,0865 MW z wymiennika co


	LP
	Obiekt:

	8.
	Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – Kawiory 26a

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa:

Automatyka:

Naczynie przeponowe:
	0,2195 MW

Kompaktowy LPM

WILO TOP- S50

TA 6751/V294/TA EM15CBB

Varem 200 l

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa:

Automatyka
	0,099MW

Kompaktowy LPM

WILO STAR Z25/6

TA6751/V294/TA EM15CBB


	LP
	Obiekt:

	9.
	Nowa Katedra Telekomunikacji Wydział EAIiE  - ul Czarnowiejska 78

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Instalacja c.o.:
	0,058 MW

Kompaktowy

Grundfos

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:


	0,020 MW

Kompaktowy

300 l 

Grundfos

Grundfos

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,136 MW


	LP
	Obiekt:

	10.
	Wydział Matematyki Stosowanej - ul. Czarnowiejska 70

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania i wentylacji:

	
	Moc cieplna c.o.:

	0,128 MW
	Wentylacja: 
	0,083 MW

	
	Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie przeponowe:
	Kompaktowy 

Grundfos UPE 40-80/F

Tour&Andreson,

Reflex 110 l.

	
	Pompa obiegowa c.o.:
	UPE 25-80 Grundfos

	
	Pompa obiegowa wentylacji:
	UPE 25-80 Grundfos


	LP
	Obiekt:

	11.
	Basen AGH  - ul Buszka 4

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Zawór regulacyjny 

Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe 


	0,293 MW

płytowy Danfoss LPM 

Wilo Stratos 40/1-12

Danfoss VM2 DN 32

Danfoss AME 23

Reflex 250 l – 1 szt.

	
	Instalacja ogrzewania podłogowego:

	
	Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 


	Wilo TOP S 40/7

Danfoss VRB3 

Danfoss AME 25

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik płytowy Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 

Sterownik programowany 


	0,253 MW 

Danfoss LPM

Wilo Stratos Z30/1-12, Z40/7

Danfoss VM2 DN 32 

Danfoss AME 33

Hohrenk HSU 1000 – 3 szt

PCD2  SAIA

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik 

Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe


	0,474 MW

płytowy Danfoss LPM

Wilo TOP S 80/10

Danfoss VM2 DN 32 

Danfoss AME 23

Reflex 500 – 1 szt

	
	

	
	Wymiennik technologii wody basenowej:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik 

Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe


	0,415 MW

płytowy Danfoss LPM

TOP S 50/10

Danfoss VM2 DN 40 

Danfoss AME 23

Reflex 250 l – 2 szt




	LP
	Obiekt:

	12.
	Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  - ul Kawiory 30

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,200 MW

Kompaktowy Danfoss

WILO Stratos 30/1-12

Danfoss/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N 250

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Automatyka

Zasobnik
	0,035 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos Z25/1-8

Danfoss/AMV23

Instalmet  250

	
	Wymiennik wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik

Pompa

Automatyka

Naczynie przeponowe


	0,200 MW

Danfoss Kompakt

WILO Stratos

Danfoss/AMV23

Reflex NG 140


	LP
	Obiekt:

	13.
	Centrum Informatyki - ul Kawiory 21

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,220 MW

Kompaktowy Danfoss

Grundfos UPS 32-120

Danfoss/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N250

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody I

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Automatyka

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:


	0,1541MW

Kompaktowy Danfoss

500 l Instalmet

Danfos/AMV23

Grundfos UPS 25-80 N 180

Grundfos UPS40-60/2FB

	
	Wymiennikownia ciepłej wody II

	
	Wymiennik ciepła

Pompa cyrkulacyjna

Automatyka
	Kompaktowy Danfoss

Grundfos UPS 25-80 N

Danfoss /AMV23

	
	Wymiennikownia wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik

Pompa

Automatyka

Naczynie przeponowe
	0,380 MW

Płytowy Danfoss

Grundfos UPS 50-120

Danfoss/AMV23

Reflex NG 100


	LP
	Obiekt:

	14.
	Budynek B-8 Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  - ul Akademicka

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,194,2 MW

Kompaktowy Danfoss

Wilo Stratos 32 /1-12

Danfoss/AMV33

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia wentylacji

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa

Automatyka
	0,1903 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 32/1-12

Danfoss/AMV33

	
	Wymiennikownia ciepłej wody

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Pompa ładująca

Automatyka

Zasobnik
	0,111 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 25/1-8

WILO Top Z30/7RG

Danfoss/AMV33

Instalmet 700 l - 2szt


	LP
	Obiekt:

	15.
	Centrum Energetyki – Czarnowiejska 36

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,450 MW

Kompaktowy Danfoss

TPE 65-150/4-S  33,3 m3/h

Xanta/Danfoss/AMV33

Zamknięta, naczynia przeponowe Reflex N 600 l -3 szt

	
	

	
	Wymiennikownia wentylacji

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa

Automatyka
	1,0 MW
Kompakt Danfoss
TPE 100-130/4-S 78m3/h
Xanta/Danfoss/AMV33

	
	Wymiennikownia ciepłej wody

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Pompa ładująca

Automatyka

Zasobnik
	0,2 MW
Kompakt Danfoss
Grundfos UPS 32-100 N
Grundfos UPS 25-60 N

Xanta/Danfoss/AMV33

Flamco 2x1500 l


Zał. Nr 1C

Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych wraz z montażem.

	Lp
	Nazwa materiału
	Ilość (jednostka)
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Wartość
brutto

	1
	Termometr prosty ¾”-z montażem
	50 (szt)
	
	
	

	2
	Manometr 10 bar dn 100 klasa 1,6 ; gwint ½”- z montażem
	50 (szt)
	
	
	

	3
	Czujnik termometru Pt 1000 –n z montazem
	10 (szt)
	
	
	

	4
	Siłownik zaworu regulacyjnego M800 – z montazem
	3 (szt)
	
	
	

	5
	Preparat do czyszczenia wymienników Kamix- z robocizną
	1400 (kg)
	
	
	

	6
	Inhibitor korozji  ADDITIV-AT1- z robocizną
	100 (kg)
	
	
	

	7
	Sól tabletkowana do stacji zmiękczającej- z apikacją
	1000 (kg)
	
	
	

	8
	Przetwornik różnicy ciśnień  0,5/8 bar 4-20mA – z montazem
	5 (szt)
	
	
	

	9
	Przetwornik PT 100/ 4-20 mA- z montażem
	5 (szt)
	
	
	

	10
	Moduł wejść analogowych HE800RTD100 – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	11
	Moduł  wyjść mieszanych HE800MIX902-– z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	12
	Pompa WILO Stratos 32/1-12 –z montażem
	2 (szt)
	
	
	

	13
	Pompa Grundfos  UPS 25-80 N- z montażem
	2 (szt)
	
	
	

	14
	Pompa Grundfoss NKE 32-150/139 z montażem
	2 (szt)
	
	
	

	15
	Sterownik Mini OCS – z montażem i programowaniem
	2 (szt)
	
	
	

	16
	Sterownik XLe HEXE220C115-01 – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	17
	Wymiennik Jad 6/50 – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	18
	Wymiennik Jad 3/18
	5 (szt)
	
	
	

	19
	Zasobnik CWU 900 l 10 bar INOX 316
	1 (szt)
	
	
	

	20
	Moduł Siemens CPU1215C-1BG40 – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	21
	Panel dotykowy Siemens TFT15” – z montażem i programowaniem
	2 (szt)
	
	
	

	22
	Moduł CPU 1214C – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	23
	Moduł SM1231 4RTD – z montażem i programowaniem
	5 (szt)
	
	
	

	24
	Moduł  SM1223 DC/DC-16we – z montażem i programowaniem
	5(szt)
	
	
	

	25
	Roboczogodzina kosztorysowa z narzutami
	1000
	
	*
	

	
	RAZEM
	
	


*cena roboczogodziny z narzutami

Załącznik nr 1D
Szczegółowy zakres prac związanych z obsługą techniczną instalacji technologicznych 

 i wymiennikowni ciepła 
Tab.1  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie wymiennikowni ciepła centralnego ogrzewania

	Lp
	Wykaz prac

	1
	Sprawdzenie temperatury zewnętrznej i ustalenie wymaganej temperatury zasilania c.o. Porównanie z aktualną temperaturą zasilania i wprowadzenie ewentualnej korekty

	2
	Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty

	3
	Sprawdzenie ciśnienia w zładzie c.o  i  ewentualne uzupełnienie wody obiegowej

	4
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury



	5
	Sprawdzenie ciśnienia dyspozycyjnego na rozdzielaczach niskich parametrów

i podjęcie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab 2 Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła centralnego ogrzewania wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki pogodowej, zaworu regulacyjnego, siłownika, krzywej grzewczej, obniżeń nocnych temperatury.

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp obiegowych i dopełniających: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania dopełniania zładu, i działania zaworu bezpieczeństwa.



	5
	Sprawdzenie pracy stacji zmiękczającej, sprawdzenie twardości i przewodności wody w zładzie. Wprowadzenie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

	7
	Sprawdzenie i konserwacja dławików zaworów i zasuw. 

	8
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tabela 3. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła centralnego ogrzewania wykonywanych jeden raz w roku w okresie lipiec-sierpień.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników ciepła

	2
	Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła

	3
	Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

	4
	Sprawdzenie działania wszystkich urządzeń wymiennikowni ciepła



	5
	Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej

	6
	Z przeprowadzonych prac należy sporządzić szczegółowy protokół i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tab.4  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie wymiennikowni ciepła technologicznego i wentylacji.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie temperatury zewnętrznej i ustalenie wymaganej temperatury zasilania. Porównanie z aktualną temperaturą zasilania i wprowadzenie ewentualnej korekty

	2
	Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty

	3
	Sprawdzenie ciśnienia wody grzewczej technologicznej  i  ewentualne uzupełnienie .

	4
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury



	5
	Sprawdzenie ciśnienia dyspozycyjnego na rozdzielaczach wody grzewczej technologicznej  i podjęcie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab. 5 Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła technologicznego wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki pogodowej, zaworu regulacyjnego, siłownika, krzywej grzewczej, obniżeń nocnych temperatury.

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp obiegowych i dopełniających: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania dopełniania zładu, i działania zaworu bezpieczeństwa.



	5
	Sprawdzenie pracy stacji zmiękczającej, sprawdzenie twardości i przewodności wody w zładzie. Wprowadzenie ewentualnych działań korygujących.

	6
	Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

	7
	Sprawdzenie i konserwacja dławików zaworów i zasuw. 

	8
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tabela 6. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepła technologicznego wykonywanych jeden raz w roku w okresie lipiec-sierpień.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników ciepła

	2
	Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła

	3
	Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

	4
	Sprawdzenie działania wszystkich urządzeń wymiennikowni ciepła

	5
	Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej

	6
	Z przeprowadzonych prac należy sporządzić szczegółowy protokół i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tab.7  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie wymiennikowni ciepłej wody użytkowej.
	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie temperatury wody użytkowej na wyjściu z wymiennika, na powrocie wody cyrkulacyjnej  i na wyjściach z zasobników. Wprowadzenie ewentualnej korekty.

	2
	Sprawdzenie natężenia przepływu wody grzewczej i porównanie z ilością zamówioną u dostawcy ciepła. Wprowadzenie ewentualnej korekty

	3
	Sprawdzenie ciśnienia wody użytkowej i ewentualne podjęcie działań korygujących

	4
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury

	5
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab.8 Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepłej wody użytkowej wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora automatyki, zaworu regulacyjnego, siłownika, nastaw, obniżeń nocnych temperatury.

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp ładującej i cyrkulacyjnej: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania naczynia przeponowego, i działania zaworu bezpieczeństwa. 

	5
	Sprawdzenie pracy stacji dezynfekcji UV, nastaw programu dezynfekcji termicznej przeciw bakteriom legionella pneumophilia

	6
	Sprawdzenie termometrów, manometrów, zaworów manometrycznych i odpowietrzających

	7
	Sprawdzenie i konserwacja dławików zaworów i zasuw. 

	8
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tabela 9. Wykaz prac obsługi wymiennikowni ciepłej wody użytkowej wykonywanych jeden raz w roku w okresie lipiec-sierpień.

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Wykonanie chemicznego czyszczenia wymienników ciepła

	2
	Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności wymiennikowni ciepła

	3
	Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w przeponowych naczyniach wzbiorczych.

	4
	Sprawdzenie działania wszystkich urządzeń wymiennikowni ciepła

	5
	Sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej i antykorozyjnej

	6
	Z przeprowadzonych prac należy sporządzić szczegółowy protokół i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tab.10  Wykaz prac obsługi wymaganych przy każdorazowym przeglądzie hydroforni.
	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie ciśnienia wody na wejściu i wyjściu z hydroforni i ewentualne podjęcie działań korygujących

	2
	Wzrokowe sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń armatury

	3
	Z przeprowadzonej kontroli należy każdorazowo sporządzić notatkę w dzienniku obsługi wymiennikowni.


Tab. 11 Wykaz prac obsługi hydroforni wykonywanych dodatkowo raz w miesiącu:

	Lp
	Wykaz prac.

	1
	Sprawdzenie funkcjonowania regulatora kaskadowego

	2
	Sprawdzenie funkcjonowania pomp hydroforowych: pobór prądu, nastawy zabezpieczeń, temperatura obudowy silnika, praca łożysk i uszczelnień, 

	3
	Sprawdzenie spadków ciśnienia na filtrach i wykonanie prac serwisowych

	4
	Sprawdzenie funkcjonowania zaworów zwrotnych i działania zaworu bezpieczeństwa. 

	5
	Sprawdzenie zabezpieczenia przed suchobiegiem 

	6
	Sprawdzenie zabezpieczenia przed zanikiem fazy

	7
	Sprawdzenie działania wyłącznika róznicowo-prądowego przeciwporażeniowego. 

	8
	Sprawdzenie ciśnienia poduszki powietrznej naczynia przeponowego i ewentualne wprowadzenie korekty

	9
	Z przeprowadzonych prac należy każdorazowo sporządzić szczegółowy raport i przedstawić go w Dziale Sanitarnym


Tab. 12. Wykaz obiektów w których wymiennik jest własnością MPEC i w ramach obsługi nie wykonuje się chemicznego czyszczenia wymienników, korygowania nastaw automatyki i czyszczenia filtrów.

	Lp
	Wykaz obiektów.

	1
	Wydział Zarządzania -  Gramatyka 10

	2
	Wydział Humanistyczny - Gramatyka 8a

	3
	Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - Kawiory 26a


Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższy zakres prac.

Kraków dn… 







   
…………………………………..

       Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych


 do reprezentowania Wykonawcy

� Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium









