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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły pytania: 
1. Czy charakterystyki rozładowania baterii stałą mocą w czasie 15 minut mają odpowiadać charakterystykom rozładowania baterii zastosowanych przez producenta określonego zasilacza UPS ?

Odp. Tak, charakterystyki mają być nie gorsze.

2. Zamawiający preferuje akumulatory o projektowanej żywotności 3-5, czy 6-9 lat (według Eurobat) ?
Odp. Zamawiający preferuje 6-9 lat.

3. Czy pojęcia: „filtr wejściowy”, „filtr invertera” oznaczają konieczność przeprowadzenia odpowiednich pomiarów dotyczących tych bloków funkcjonalnych oraz ich naprawy polegającej na doprowadzeniu ich parametrów do odpowiedniego stanu technicznego (odpowiadającemu stanowi technicznemu filtrów w chwili rozpoczęcia eksploatacji danego urządzenia) ?
Odp. Tak, pojęcia: „filtr wejściowy”, „filtr invertera” oznaczają konieczność przeprowadzenia odpowiednich pomiarów dotyczących tych bloków funkcjonalnych oraz ich naprawy polegającej na doprowadzeniu ich parametrów do odpowiedniego stanu technicznego (odpowiadającemu stanowi technicznemu filtrów w chwili rozpoczęcia eksploatacji danego urządzenia).
4. Czy pojęcie „kalibracja” dotyczy tylko parametrów czasu podtrzymania, czy należy je rozumieć jako weryfikację oraz dokonanie niezbędnych korekt  (programowych i sprzętowych) działania wszystkich torów pomiarowych i regulacyjnych urządzeń, oraz weryfikację i ew. naprawę układów AVR (jeżeli w określonym zasilaczu  UPS blok AVR występuje) ?
Odp. Tak, pojęcie „kalibracja” należy rozumieć jako weryfikację oraz dokonanie niezbędnych korekt  (programowych i sprzętowych) działania wszystkich torów pomiarowych i regulacyjnych urządzeń, oraz weryfikację i ew. naprawę układów AVR (jeżeli w określonym zasilaczu  UPS blok AVR występuje).
5. Czy typ zaproponowanych wentylatorów (wentylatora) ma być identyczny ze stosowanym przez producenta danego zasilacza UPS ?
Odp. Tak, typ zaproponowanych wentylatorów (wentylatora) ma być identyczny ze stosowanym przez producenta danego zasilacza UPS.
6. Czy zamawiający przewiduje uaktualnienie oprogramowania układowego (w tym wymianę zaprogramowanych mikrokontrolerów) ?
Odp. Tak, zamawiający przewiduje uaktualnienie oprogramowania układowego (w tym wymianę zaprogramowanych mikrokontrolerów).
ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.01.2020. 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.
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